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RESUMEN 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la influencia de la implementación 
de un sistema POEs aplicada a la planta potabilizadora de agua para consumo humano 
N.3 de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A, donde se planteaba mejorar las 
concentraciones de los parámetros físico químicos, biológicos y microbiológicos para 
cumplir con los requerimientos exigidos por los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECAs), quien fija los parámetros máximos permisibles para la categoría 1: Poblacional 
y Recreacional, en la subdivisión A.2 “Aguas que pueden ser potabilizadas con 
tratamiento convencional”, a la cual pertenece el agua potabilizada antes mencionada y 
el Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS. N. 031-2010-SA, ya que 
los parámetros anteriores mencionados sobrepasaban los límites máximos permisibles. 
 
 
Se realizó el diagnostico en base a 05 análisis realizados con anterioridad al agua potable 
producto los cuales mostraron resultados a base de frecuencias establecidas de limpieza 
y mantenimiento de equipos, obteniendo como resultado una calidad de agua no aceptable 
para el consumo humano. 
 
En base a este diagnóstico se fijó la frecuencia generalizada de 03 meses en lo que 
respecta al mantenimiento preventivo de maquinaria, filtros y tanques, los cuales son los 
principales criterios para el establecimiento de los principios de limpieza y desinfección, 
realizándose una nueva corrida de análisis obteniendo como resultado una calidad de agua 
aceptable para el consumo humano. 
 
Se definió la frecuencia trimestral validada de mantenimiento general logrando optimizar 
los recursos proporcionados para dichas acciones, validando así los procedimientos 
establecidos en los documentos entregados a la empresa Agrícola Cerro Prieto como parte 
de la documentación oficial de la misma. 
ABSTRACT 
The objective of this research was to determine the influence of the creation, design and 
implementation of a POEs system applied to the water purification plant for human 
consumption N.3 of the company Agrícola Cerro Prieto SA, where it was proposed to 
improve the parameters of the parameters physical, chemical, biological and 
microbiological to comply with the requirements of the Environmental Quality Standards 
(ECA), who sets the maximum permissible parameters for category 1: Population and 
Recreational, in subdivision A.2 “Waters that can be purified with conventional treatment 
”, the quality of the aforementioned drinking water and the Regulations for the quality of 
water for human consumption DS belong to. N. 031-2010-SA, since the previous limited 
parameters exceeded the maximum permissible limits. 
The diagnosis was made based on 05 analyzes carried out prior to the drinking water 
product, which showed results based on established cleaning and maintenance 
frequencies of equipment, obtaining as a result a quality of water not acceptable for 
human consumption. 
 
Based on this diagnosis, the generalized frequency of 03 months was set with regard to 
the preventive maintenance of machinery, filters and tanks, which are the main criteria 
for establishing the principles of cleaning and disinfection, and a new analysis run was 
carried out. Obtaining as a result a quality of water acceptable for human consumption. 
 
 
The validated quarterly frequency of general maintenance is defined, optimizing the 
resources provided for specific actions, thus validating the procedures established in the 




El cumplimiento de la calidad microbiológica y físico química del agua potable ha tomado 
un matiz  de suma relevancia en los últimos años, haciendo que las entidades y empresas 
que incorporen, como parte de sus procesos y/o actividades secundarias, el tratamiento 
y/o potabilización de agua, se preocupen por implementar tecnologías y procedimientos 
que optimicen los resultados en torno a las variables antes descritas. 
Según la Organización Mundial de la Salud, cuatro mil millones de casos anuales de 
diarrea, de los cuales el 88 % puede atribuirse a la insalubridad del agua y a deficiencias 
de saneamiento y de higiene (2014).  
La problemática presenta de acuerdo a los últimos análisis externos realizados durante el 
mes de Mayo del año 2018 por la empresa de monitoreo ambiental “FCISA”  y controles 
internos llevados en la misma empresa que  la calidad microbiológica y físico química 
del agua potabilizada para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto, no 
cumple con los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de la Calidad, el cual 
por medio los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), fija los parámetros máximos 
permisibles para la categoría 1: Poblacional y Recreacional, en la subdivisión A.2 “Aguas 
que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional”, a la cual pertenece el agua 
potabilizada antes mencionada y el Reglamento de la calidad del agua para consumo 
humano DS. N. 031-2010-SA. Siendo el principal motivo de este desvío, la falta de la 
implementación de un sistema POES, que regule las frecuencias de limpieza de todos los 
equipos instalados en la planta. 
Por tal motivo se plantea el objetivo general evaluar la influencia que ejerce la 
implementación de un sistema POEs en la calidad del agua producto de la planta 
potabilizadora de dicha empresa, para lo cual se consideran los siguientes objetivos 
específicos: evaluar las características físicas químicas y microbiológicas del agua para 
consumo humano de la planta potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto, evaluar 
documentación, condiciones, y valores de parámetros iniciales del tratamiento en la 
planta, diseñar el procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES), 
implementar el Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento (POES), 
corroborar la eficiencia de los procedimientos operativos de saneamiento 
(POES).establecidos, describir las acciones preventivas y correctivas a adoptar en la 
planta potabilizadora de agrícola cerro prieto con respecto al cuidado de la calidad del 
agua 
Es por ello la importancia de investigar la influencia de la implementación de un sistema 
POEs en la planta potabilizadora para así poder mejorar la calidad física química, 
biológica y microbiológica del agua producto. 
Se concluye en la presente investigación que la implementación de un sistema POEs 
aplicado con los procedimientos establecidos según el estudio basado a la evolución de 
la concentración de los parámetros microbiológicos, biológicos y físico químicos 
determinado por frecuencias de limpieza, sanitizado y mantenimiento general de planta 
en un lapso trimestral contribuye significativamente a la mejora de la calidad del agua 
para consumo humano de la planta potabilizadora de agua N.3 de la empresa Agricola 
Cerro Prieto S.A 
Los documentos creados fueron revisados y evaluados por los encargados del área de 
sistemas integrados de gestión de la empresa, Carlos Cabrera Pérez, quien es jefe del área 
y Betty Ysla Castro, quien ocupa el puesto de coordinador dentro de la misma. 
Posteriormente elevados al sistema de gestión documentario de la empresa como parte de 























(Gómez Arana, 2006) mediante su trabajo “Aplicación de un plan de Procedimientos 
Operativos Estándar de saneamiento para una Industria Panificadora”, demostró que con 
la aplicación del POEs, se asegura la inocuidad de los productos en la industria 
alimentaria, tomando en cuenta las instalaciones de la planta, las buenas prácticas de 
manufactura del personal y la adecuada sanitización de la línea de producción; 
planteando, que en caso de duda sobre alguna operación de limpieza, se debe recurrir a la 
descripción de los procedimientos de saneamiento, donde se encuentra paso a paso las 
operaciones a seguir, y se sugiera usa solución rápida y eficiente.  
 
(Robles Garcia, 2010) Infiere que el documentar e implementar los POEs establece el 
punto de partida para el diseño e implementación del programa de Análisis de Peligros 
de los Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP por sus siglas en inglés), lo cual es 
plasmado en su trabajo “Diseño de los Procedimientos Operativos”.  
Al estandarizar la forma en que se controlan y realizan las actividades de saneamiento,  
contar con un listado de los químicos necesarios y proveedores autorizados; se logra evitar 
accidentes mediante la  prevención de derrames o intoxicaciones, debido a que el personal 
se encontrará capacitado para usarlos y los mismos estarán debidamente identificados. 
 
 
(Guevara Perez, 2016) Sostiene mediante el trabajo realizado “Diseño del Manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos Operativos de Saneamiento para la 
Agroindustria MHIL S.A.C.” que el mantenimiento de la higiene en una planta 
elaboradora de alimentos es una condición esencial para asegurar la inocuidad de los 
productos. Entre los sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario 
encontramos las denominadas Buenas Prácticas de la Manufactura (BPM) y los 
Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POEs).  
Para la aplicación de los POES es necesario tomar en cuenta los procesos de limpieza y 
sanitización, los cuales deberán ser documentados, aplicados y verificados con el objetivo 
de que se cumplan dentro de la industria.  
I. BASE TEORICA 
1.1  Planta potabilizadora – ACP  
 
La planta potabilizadora de Agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro 
Prieto S.A, está ubicada a espaldas del Centro de Filtrado N.3 perteneciente a la Jefatura 
del Cultivo de Uva, fue instalada en el año 2015, con la finalidad de producir un flujo 20 
m3/día de agua potable para abastecimiento y consumo de todos los colaboradores de 
campo de la empresa. (Agricola Cerro prieto S.A, 2018)  
El tratamiento del agua que es llevado a cabo dentro de la empresa es descrito a 
continuación: 
 
1.1.1 Captación: En esta primera fase del Tratamiento de agua potable es cuando se 
extrae el agua de los Reservorios disponibles para ser conducida a la Planta 
Potabilizadora a través de electrobomba o gravedad, estas fuentes provienen de la 
Represa de Gallito Ciego; ubicada en la región de Cajamarca. (Agricola Cerro 
prieto S.A, 2018)  
 
1.1.2 Canalización: Después de haber captado el agua, ésta debe ser dirigida a la planta 
que se ocupará de la potabilización, hay dos sistemas para realizar esta acción: 
aducción o impulsión. La aducción se ayuda de la gravedad, pues el agua se 
transporta con su propio peso, para esto la fuente de abasto está más elevada que 
la planta; en la impulsión se hace uso de bombas para transportar el agua. 
(Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
 
 
1.1.3 Filtración de mallas, anillas y cartón plisado: El agua a tratar, llega al filtro a 
través de una tubería o canaletas que se encuentran en la parte superior del filtro.  
La filtración es una operación unitaria de gran importancia dentro de un sistema 
de tratamiento y acondicionamiento de aguas. Generalmente la filtración se 
efectúa después de la separación de la mayoría de los sólidos suspendidos por 
sedimentación, aunque dependiendo de las características del agua, es posible que 
esta entre directamente a la etapa de filtración, sin ser sedimentada previamente. 
 (Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
 
1.1.4 Cloración o desinfección: El agua completamente transparente debe ser sometida 
al proceso de desinfección. La desinfección se realiza adicionando cloro (5.5%) 
liquido al agua en la salida del filtro, produciendo una carga de cloro residual a lo 
largo de las conducciones de distribución, antes de llegar a los tanques de 
almacenamiento. Con frecuencia se realiza una pre-cloración, lo que permite la 
oxidación de la materia orgánica presente en el agua y disminuye su concentración. 
(Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
 
1.1.5 Filtración de grava y carbón activado: En esta etapa, se produce una separación 
de la materia en suspensión, haciéndola pasar a través de un elemento poroso, aquí 
se busca eliminar del agua, cualquier partícula en suspensión que no pudieron ser 
extraídas en el proceso anterior, haciendo pasar el agua por unos filtros de arena 
con lechos de grava. Este filtro atrapa partículas relativamente grandes que pueden 
estar presentes en el agua como tierra, arena, limo y partículas de suciedad 
orgánica e inorgánica. (Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
Con este proceso el agua puede alcanzar hasta un nivel del 95% de 
microorganismos eliminados., el cual por lo general es arena, reteniendo los 
sólidos más diminutos presentes en el agua. 
El filtro más ampliamente usado para remover sólidos suspendidos es el filtro de 
grava y arena,  encargado de retener las partículas suspendidas en el agua. 
(Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
1.1.6  Filtración de cartón plisado: Este filtro de 5 µm asegura la calidad del agua apta 
para el consumo. (Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
 
1.1.7  Desinfección final: Con la adición de cloro (5.5%) se consigue eliminar los 
microorganismos que hayan podido sobrevivir a los procesos anteriores y se 
garantiza la calidad del agua durante todo el recorrido por la red de distribución. La 
post-cloración, garantiza la desinfección y presencia del cloro en las redes de 
distribución. (Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
 
 
1.1.8 Almacenamiento y distribución: El agua potabilizada es almacenada en depósitos 
o tanques de almacenamiento desde donde es bombeada, a la red de distribución y 
a otras estaciones de rebombeo. Hacen parte del sistema de distribución grandes 
tuberías de conducción y, tuberías  que finalmente llevan el agua potable a los 
usuarios. (Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
1.2 Descripción de equipos 
 
1.2.1 Filtro de anillas (arkal): Filtro de plástico de 130µm – 120 mesh, donde su 
elemento filtrante lo constituye un conjunto de anillas plásticas ranuradas que, 
montadas en una espina, forman un cuerpo cilíndrico filtrante. Las anillas se 
mantienen unidas y comprimidas gracias a la fuerza de un muelle situado en la 











1.2.2 Tanque de sedimentación o reactante: Recipiente de acero quirúrgico 
aproximadamente de 350 gal de capacidad, cuya función principal es mantener el 
agua con un tiempo de retención de aproximadamente 30 minutos  para que se dé 
a cabo la  precipitación  de lodos, impurezas, materiales extraños que puede traer 
consigo en su recorrido hasta el ingreso a planta potabilizadora. (Agricola Cerro 
prieto S.A, 2018) 
Figura 1.Filtro de Anillas. Adaptado de Planta 










1.2.3 Filtro de cartón plisado: Este filtro (50 y 5 µm) de diámetro de 4.5” x 20”, se 










1.2.4 Filtro multicapa o de grava, arena y cuarzo: Después de que el agua cae a la 
parte superior del filtro, ésta inicia su trayecto a través de las diferentes capas de 
grava. En la parte superior se encuentra la arena más fina (Antracita de 1 mm), 
dispuesta así con la intención de que los sólidos se retengan en esta parte superior 
del lecho. De las diferentes capas del filtro, ésta primera capa de arena es la que 
retiene la mayoría de los sólidos suspendidos. Después de la primera capa de arena 
le sigue otra capa de arena más gruesa (Garnet de 8 a 12 mm), posteriormente una 
Figura 2.Tanque de sedimentación. Adaptado de Planta 
Potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto 
Figura 3.Filtro de Anillas. Adaptado de Planta 
potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto 
capa de grava gruesa y al último una capa de grava fina (cuarzo de 5 mm, seguido 










1.2.5 Filtro de carbón activado: Los filtros de carbón están diseñados para la filtración 
de líquidos, adsorbiendo la materia orgánica, que es la causante del olor, color o 
sabor del agua. 
También ayudan a retener, acidez, alcalinidad e hidrocarburos. Estos filtros, 
además se utilizan para reducir efectivamente el sabor y olor que produce el cloro 










1.2.6 Ablandador: La función principal de los equipos ablandadores es propiciar el 
intercambio catiónico entre los iones de Ca y Mg (Los cuales se encuentran como 
CaCO3 y  MgCO3) constituyentes de la dureza del agua por los iones de Na (Los 
Figura 4.Filtro de Grava y Arena. Adaptado de  
Planta potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto 
Figura 5.Filtros de Carbón Activado. Adaptado 
de Planta potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto 
cuales son proporcionados por la solución de la salmuera, la cual consiste en una 
mezcla de agua y NaCl) por medio de la resina de intercambio catiónico, material 









1.2.7 Dosificador de cloro: El cloro es un oxidante fuerte que permite la degradación 
de la materia orgánica e inorgánica químicamente oxidable. Adicionalmente, 
debido a esta propiedad la cloración es uno de los procesos químicos más antiguos 

















Figura 6.Equipo Ablandador. 
Adaptado de Planta potabilizadora 
de Agrícola Cerro Prieto 
Figura 7.Sistema dosificador de Cloro. Adaptado de 
Planta potabilizadora de Agrícola Cerro Prieto 
1.2.8 Transporte en tanque cisterna: Finalmente el agua potabilizada es transportada 
mediante una cisterna con un tanque de 2000 L de capacidad, construida en acero, 
hasta los tanques distribuidos en todo el campo de la empresa Agrícola Cerro 
Prieto, llegando a cada uno de los colaboradores internos de esta empresa. 
(Agricola Cerro prieto S.A, 2018) 
  
Figura 8.Cisterna para el transporte del agua potable. Adaptado de Agrícola Cerro Prieto 
1.3 DIAGRAMA DEL BLOQUES –PROCESO DE POTABILIZACION DE 
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Los POES son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y 
desinfección destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local 
alimentario, equipos y procesos de elaboración para prevenir la aparición de 
enfermedades transmitidas por alimentos  
Cada empresa debe elaborar su propio Manual POES, en el cual se detalle el programa 
de limpieza planificado. Este programa debe estar escrito en procedimientos que 
comprendan los métodos de limpieza y desinfección empleados, las periodicidades y los 
responsables. (Seccion de Inspeccion y Tecnologia Alimentaria, Servicio de Regulacion 
Alimentaria, 2013) 
El programa de limpieza debe estar bien documentado y ser aplicado estrictamente. Los 
procedimientos deben ser elaborados indicando: 
• El sector.  
• Los equipos y utensilios.  
• La frecuencia.  
• Los métodos de limpieza y desinfección. 
• Los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección. 
• Los responsables de la limpieza y de la vigilancia o verificación.  
• Los registros necesarios 
1.5 Calidad: 
 
La calidad puede definirse como el conjunto de características que posee un producto o 
servicio obtenidos en un sistema productivo o de servicios, así como su capacidad de 
satisfacción de los requisitos del usuario (Bereau Veritas, 2016). La ISO 9000:2015 
afirma que la calidad es el “grado en el que un conjunto de características inherentes de 
un objeto cumple con los requisitos 
 
 
1.6 Proceso de potabilización de agua 
 
Según MINAM, La potabilización del agua tiene por finalidad reducir los contaminantes 
tóxicos que contiene, es decir, metales pesados (como fierro y plomo) y sustancias tóxicas 
(como arsénico, antimonio, Cianuros, nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos). Además, con la 
potabilización se elimina el calcio y el barrio. Asimismo, se disminuye la dureza del agua 
para uso doméstico y se preserva con cloro y flúor, sustancias que impiden la presencia 
de microorganismos nocivos para la salud. (Ministerio del Ambiente , 2018) 
- Tratamiento físico: El tratamiento corrector para este fin consiste en la eliminación 
de la turbiedad, el color y las materias en suspensión finamente divididas que no 
asientan fácilmente.  
- Tratamiento químico: Se refiere a la corrección del pH del agua, la reducción de 
la dureza, la eliminación de los elementos nocivos o el agregado de ciertos 
productos químicos, como flúor para prevenir las caries. Con los procesos 
mencionados se mejora la calidad del agua. 
- Tratamiento bacteriológico o microbiológico: El tratamiento bacteriológico se 
refiere casi exclusivamente a la desinfección del agua con cloro. Para ello, se puede 
utilizar cloro puro,  hipocloritos. Las dosis a utilizar generalmente se fijan en base 
al cloro residual, cuyo valor debe estar entre 0.05 mg/L y 0.1 mg/L, de esta manera 
el agua queda a cubierto de cualquier contaminación secundaria. 
 
1.7 Proceso de potabilización de agua 
Según MINAM, la potabilización del agua tiene por finalidad reducir los contaminantes 
tóxicos que contiene, es decir, metales pesados (como fierro y plomo) y sustancias tóxicas 
(como arsénico, antimonio, cianuros, nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos). Además, con la 
potabilización se elimina el calcio y el barrio. Asimismo, se disminuye la dureza del agua 
para uso doméstico y se preserva con cloro y flúor, sustancias que impiden la presencia 
de microorganismos nocivos para la salud. (Ministerio del Ambiente , 2018) 
 
1.8 Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM, fijan los 
valores máximos permitidos de contaminantes en el ambiente. El propósito es garantizar 
la conservación de la calidad ambiental mediante el uso de instrumentos de gestión 
ambiental sofisticados y de evaluación detallada (Ministerio del Ambiente , 2018) 
 
1.9 Cloración 
 La cloración es el procedimiento más extendido en la desinfección de aguas de consumo 
en razón a que el cloro reúne la mayoría de las propiedades del "desinfectante ideal" El 
principal objeto de la cloración es la destrucción de microorganismos gracias a la acción 
germicida del cloro, pero también tiene una gran importancia la oxidación de sustancias 
inorgánicas reducidas (hierro, manganeso, sulfuros, etc.), la destrucción de compuestos 
que producen olor y sabor, eliminación de algas y microorganismos del légamo, así como 
el efecto coadyuvante en la coagulación. (Perez Lopez & Espigares Garcia , 1995) 
Mecanismo de acción del cloro: El poder desinfectante del cloro o sus compuestos radica 
en su capacidad de oxidación, que a su vez se mide por el potencial de oxidación 
reducción (redox), que puede considerarse como la capacidad del cloro para reaccionar 
con otras sustancias. En general, puede decirse que las reacciones redox del cloro con las 
sustancias inorgánicas reductoras son muy rápidas, mientras que la oxidación de la 
materia orgánica suele ser más lenta, llegando en ocasiones a necesitar varias horas para 
que se produzca la oxidación total de algunos compuestos. Aun hoy día no se conoce el 
mecanismo de la acción desinfectante del cloro, habiéndose propuesto varias teorías que 
tratan de explicarlo: 1. La hidrólisis del cloro molecular o la acidificación de un 
hipoclorito da lugar a la formación de ácido hipocloroso, que sería el agente desinfectante: 
 
 
2. La acción germicida se debería a la aparición de cloro naciente en la formación del 
ácido hipocloroso: 
 
3. La descomposición del ácido hipocloroso da lugar a la formación de oxígeno naciente, 
que sería el responsable de la acción oxidativa: 
 
 
4. Algunos autores sostienen que se debe a la acción de radicales OH de corta vida que 





Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una 
relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de 
los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 
asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación 
que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. (Centro Español 
de Metrologia, 2010) 
 
1.11 Estandarización  
La estandarización, es la actividad que inicia desde la observación e investigación de un 
proceso y busca la mejor forma de desarrollar o llevar a cabo los objetivos ejecutados. 
Luego de ello, se deben establecer unas reglas o estándares específicos que definan la 
correcta ejecución de las tareas por todos y cada uno de los miembros interactuantes del 
ciclo que tiene. (Gonzales Albuja & Taborda Ramos, 2016)  
 
1.12 Acción preventiva 
Una acción preventiva es una acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Se diferencia de la 
acción correctiva en que para realizarla no es necesario que se haya presentado ninguna 
no conformidad. (ISO 9001:2005(es) , 2018) 
 
1.13 No conformidad y acción correctiva 
La norma ISO 9001 establece que en el momento que se produce una no conformidad, 
incluyendo las que se originen por quejas, la empresa tiene que: Reaccionar ante la no 
conformidad, lo que quiere decir tomar decisiones para controlarla y corregirla, además 
de hacer frente a todas sus consecuencias. Se tiene que evaluar la necesidad de tomar 
acciones para eliminar las causas de dicha no conformidad, con el fin de que no vuelva a 
suceder La forma de evaluarla será revisando y analizando la no conformidad, para 





















2 DISEÑO METODOLOGICO 
 
2.1 Descripción del ámbito de estudio 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en las oficinas de la empresa Agrícola 
Cerro Prieto S.A, Planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa 
Agrícola Cerro Prieto S.A, en los laboratorios de control de calidad de la Empresa 
Agrícola Cerro Prieto S.A y laboratorios de análisis de la empresa AGQ. 
La fase experimental tuvo una duración efectiva de 04 meses, entre los meses de Febrero 
y Junio del 2019. 
 
2.1.1 Localización de la empresa Agrícola Cerro Prieto – Chepén, La Libertad 
 
2.1.2   Tipo de estudio  
 
El estudio es de tipo experimental. La investigación se desarrolló en las instalaciones de 
la planta potabilizadora de agua N.3 de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A. 
 
 
Figura 9. Localización Satelital de la empresa Agrícola Cerro Prieto, Chepen, La Libertad. Adaptado de Google maps 
2.2 Población 
Agua para consumo humano de la planta potabilizadora de la empresa agroindustrial 




Agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto en el lapso de tiempo 




2.4.1 Variable Independiente 
 
Calidad de  agua para consumo humano de la planta potabilizadora  Agrícola Cerro Prieto S.A 
 
2.4.2 Variable Dependiente  
 
Diseño e implementación de POES 
 
 
2.5 Diseño experimental  
      
El diseño de contrastación de la hipótesis para esta investigación de tipo aplicada, 
corresponde al experimental: Diseño de grupo control  con  Pre test y Pos test. Al grupo 
se le  aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental (diseño e 
implementación del POES), después se le aplica el tratamiento y finalmente se  aplica una 
post  prueba. 
 
Las pruebas aplicadas en el presente trabajo de investigación fueron realizadas teniendo 
en cuenta el Diagrama de flujo del proceso de potabilización de agua en la empresa 
Agrícola Cerro Prieto, donde se han identificado claramente los puntos clave de mejora 
del proceso, abarcando desde la salida del agua del filtro de mallas ubicado en la sala de 
filtrado (Ingreso a planta potabilizadora) hasta el almacenamiento y disposición final de 
la misma. 
 
Se realizaron análisis preliminares de caracterización físico químico, biológico y 
microbiológico del agua, al momento de la salida de la planta potabilizadora (agua 
producto), con el objetivo de evaluar las condiciones finales del producto. Así mismo, se 
realizaran análisis microbiológicos de las superficies de todos los equipos involucrados 
en el proceso de potabilización, insumos y materiales de limpieza, así como el estudio de 
las frecuencias iniciales con las que actualmente trabaja dicha planta, además de la 
concentración y naturaleza del desinfectante utilizado actualmente en el proceso de 
sanitización de las superficies.  
 
En base a lo descrito, como medida correctiva se procederá a la implementación del 
Procedimiento Operativo Estandarizado de Saneamiento empezando  por realizar análisis 
físico químicos y microbiológicos en laboratorios acreditados aplicados al agua  y las 
superficies involucradas en el proceso de potabilización, además de los controles internos 
respectivos con equipos sofisticados tales como Luminómetro, colorímetro y Tester 
digitales,  estableciendo 2 frecuencias propuestas (semestral  y trimestral) de saneamiento 
general de la Planta, con la finalidad de elegir la de mayor eficiencia y conveniencia 
económica para la empresa, además de seleccionar los insumos de limpieza adecuados, 
concentración de la solución desinfectante de las superficies involucradas en el proceso. 
 
Finalmente se evaluó la etapa de Cloración (1era Cloración y Cloración final) del agua, 
estableciendo las cantidades correctas de la sustancia clorada a utilizar en dichos 
procesos, así como también los periodos de calibración de los equipos involucrados en 
dicha operación (Bomba dosificadora, tablero de control) y estandarización de los 
recipientes (medidas del tanque dosificador, mangueras utilizadas, flujos), posterior a ello 
se realizaran análisis microbiológicos aplicados al agua potable obtenida con la finalidad 
de medir la calidad de la misma y cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental 
dados por INACAL. 
 
Se describe en el POEs la toma de medidas preventivas, correctivas con respecto a la 
sanitización de las superficies, cloración del agua potable y capacitación de los 
trabajadores involucrados en la operación. 
 
 
2.6 Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 
2.6.1 Técnicas 
- Observación. 
- Inspección interna. 
-           Procedimiento experimental 
2.6.2.  Instrumentos. 
 - Cuestionarios. 
- Listas de chequeo. 
- Encuestas de satisfacción. 
- Procedimientos y registros. 
     -          Documento DSIG-006 Evaluación de riesgos – Producción de agua potable para 
consumo humano 
 
2.6.3. Equipos  
- Equipo Luminómetro - Hygiena (parte de control interno) 
 
- Equipo colorímetro (parte de control interno) 
 
- Tester digital de cloro libre (parte de control interno) 
 










3.1 Diagnostico de la calidad según análisis anteriores 
Tabla 1  
Evaluación de resultados de análisis anteriores a la implementación POES 












Fasciola sp 50 30 23 12 2 
Paragonimus sp 50 28 25 13 1 
Schistosoma sp 60 42 24 12 1 
Macracanthorhynchus sp 50 32 0 0 0 
Ascaris sp 50 32 25 12 2 
Capillaria sp 60 40 23 14 2 
Enteroblus sp 60 32 27 12 1 
Strongyloides sp 50 45 25 13 1 
Texocara sp 60 32 24 12 1 
Trichostrongylus sp 50 43 25 12 2 
Trichuris sp 50 36 23 14 2 
Uncinarias 60 42 27 12 1 
Diphyllobothrium sp 70 56 24 12 1 
Dipylidium sp 60 42 25 12 2 
Hymenolepis sp 60 34 23 14 2 
Taenia sp 60 34 27 12 1 
Cloro residual libre In situ 2.3 1.8 1.8 1.7 1.5 
pH In situ medido MA 8.9 8.9 8.7 8.5 8.5 
Aceites y grasas 3.23 2.8 2.5 1.5 0.7 
Conductividad Eléctrica 2530 1800 1750 1200 750 
Dureza 1420 1250 1200 1000 550 
Solidos Totales Disueltos 2800 2100 1900 500 150 
Turbidez 24 20 18 10 5 
Fosforo Total 0.23 0.25 0.23 0.23 0.23 
Cloruros  420 350 300 120 72 
Nitratos 65 61 57 40 23 
Nitritos 25 21 17 10 3 
Balantidium sp 50 43 23 12 2 
Blastocystis sp 60 48 25 13 1 
Chilomastix sp 50 36 24 12 1 
Endolimax sp 60 46 23 11 2 
Entamoeba 60 43 23 13 2 
Giardia sp 50 23 22 12 2 
Iodamoeba sp 70 23 20 11 1 
Cryptosporidium sp 80 45 25 12 2 
Cyclospora sp 60 45 23 14 2 
Isospora sp 80 35 27 12 1 
Investig Salmonella Presencia AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA AUSENCIA 
Recuento Coliformes Fecales 150 102 50 12 1 
Recuento Coliformes Totales 1800 1200 65 15 2 
Recuento E. Coli 120 105 50 10 1 
 Nota: Elaborado por los autores 
El historial de los análisis para el diagnóstico de la calidad del agua muestra la 
reducción evolutiva en la concentración de los parámetros físico químico y 
microbiológico mediante una reducción en las frecuencias de limpieza sin un orden 
establecido y sin un programa oficializado para dicha actividad. 
Se determinó evaluar cada parámetro observado en el diagnóstico de la calidad del 
agua realizando una corrida de análisis completos una vez implementada la 
frecuencia de mantenimiento generalizado de 03 meses, para comparar así resultados 
obtenidos con respecto a la aplicación del saneamiento según la tabla diagnóstico 
inicial y según las frecuencias establecidas a evaluar. 
Los gráficos que se muestran a continuación fueron elaborados teniendo como base, 
los datos obtenidos en cada análisis según las frecuencias de los mismos y aplicando 
índices de evaluación tales como pendiente (que indica la tendencia de disminución 
de la concentración de los parámetros evaluados), Índice de aceptación de la 
concentración del parámetro (la cual es la línea roja que se muestra en los gráficos) 
 
3.2.Eficiencia de la frecuencia establecida del saneamiento – Parámetros 
biológicos 
 
3.2.1. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Fasciola sp. 
(Huevos/L) 
  
Tabla 2.  









 Nota: Elaborado por los autores 
Análisis Frecuencia de aplicación  
Concentración ( 
huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 30 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 





















3.2.2. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Paragonimus sp. 
(Huevos/L) 
 
Tabla 3.  
Resultados del parámetro: Paragonimus sp (huevos/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 28 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 13 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Fasciola sp
Figura 10. Evolución de la concentración del parámetro microbiológico: Fasciola sp (Huevos/L) con 

















 Resultados del parámetro: Schistosoma sp (huevos/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 42 
0035246A-14  8 Meses 24 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Paragonimus sp
Figura 11.Evolución de la concentración del parámetro biológico Paragonimus sp (Huevos/L) con respecto 













3.2.4. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: 
Macracanthorhynchus sp (Huevos/L) 
 
Tabla 5.   
Resultados del parámetro: Macracanthorhynchus sp (huevos/L) según análisis y 
frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 32 
0035246A-14  8 Meses 0 
0040277A-15 8 Meses 0 
0076447A-16 5 Meses 0 
0095647A-17 3 Meses 0 
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Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Schistosoma sp
Figura 12.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Schistosoma sp (Huevos/L) con respecto 













3.2.5. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Ascaris sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 6.  
Resultados del parámetro: Ascaris sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 32 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 



































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Macracanthorhynchus sp
Figura 13.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Macracanthorhynchus sp (Huevos/L) con 


















Tabla 7.  
Resultados del parámetro: Capillaria sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 40 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 14 
0076447A-16 5 Meses 2 



































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Ascaris sp
Figura 14. Evolución de la concentración del parámetro biológico: Ascaris sp (Huevos/L) con respecto a la 













3.2.7. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Enteroblus sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 8.  
Resultados del parámetro: Enteroblus sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 32 
0035246A-14  8 Meses 27 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
 





































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Capillaria sp
Figura 15.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Capillaria sp (Huevos/L) con respecto a la 














3.2.8. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Strongyloides sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 9.  
Resultados del parámetro: Strongyloides sp (huevos/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 45 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 13 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Enteroblus sp
Figura 16.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Enteroblus sp (Huevos/L) con respecto a la 













3.2.9. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Texocara sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 10.  
Resultados del parámetro: Texocara sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 32 
0035246A-14  8 Meses 24 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
0010247A-12 (Sin 
































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Strongyloides sp
Figura 17.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Strongyloides sp (Huevos/L) con respecto 














3.2.10. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Trichostrongylus sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 11.  
Resultados del parámetro: Trichostrongylus sp (huevos/L) según análisis y 
frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 43 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Texocara sp
Figura 18.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Texocara sp (Huevos/L) con respecto a la 














3.2.11. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Trichuris sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 12.  
Resultados del parámetro: Trichuris sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  Concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 36 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 14 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
0010247A-12 (Sin 
































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Trichostrongylus sp
Figura 19.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Trichostrongylus sp (Huevos/L) con 














3.2.12. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Uncinarias sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 13.  
Resultados del parámetro: Uncinarias sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 42 
0035246A-14  8 Meses 27 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 



































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Trichuris sp
Figura 20. Evolución de la concentración del parámetro biológico: Trichuris  sp (Huevos/L) con respecto a la 













3.2.13. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Diphyllobothrium 
sp (Huevos/L) 
 
Tabla 14.  
Resultados del parámetro: Diphyllobothrium sp (huevos/L) según análisis y 
frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 70 
0020245A-13 10 Meses 56 
0035246A-14  8 Meses 24 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 





































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Uncinarias
Figura 21.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Uncinarias sp (Huevos/L) con respecto a 
















3.2.14. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Dipylidium sp 
(Huevos/L) 
 
Tabla 15.  
Resultados del parámetro: Dipylidium sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 42 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 





































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Diphyllobothrium sp
Figura 22.Evolución de la concentración del parámetro microbiológico: Uncinarias sp (Huevos/L) con 
respecto a la aplicación del saneamiento con las frecuencias evaluadas. 


















 Resultados del parámetro: Hymenolepis sp (huevos/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 34 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 14 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 





































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Dipylidium sp
Figura 24.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Dipylidium sp (Huevos/L) con respecto a 


















Resultados del parámetro: Taenia sp (huevos/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( huevos/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 34 
0035246A-14  8 Meses 27 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
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Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Hymenolepis sp
Figura 25.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Hymenolepis sp (Huevos/L) con respecto a 






3.2.17. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Balantidium sp 
(Quistes/L) 
 
Tabla 18.  
Resultados del parámetro: Balantidium sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 43 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Taenia sp
Figura 26.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Taenia sp (Huevos/L) con respecto a la 














3.2.18. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Blastocystis sp 
(Quistes/L) 
 
Tabla 19.  




Nota: Elaborado por los autores. 
 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 48 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 13 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
0010247A-12 (Sin 

























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Balantidium sp
Figura 27.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Balantidium sp (Quistes/L) con respecto a 













3.2.19. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Chilomastix sp 
(Quistes/L) 
 
Tabla 20.  




Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 36 
0035246A-14  8 Meses 24 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 






























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Blastocystis sp
Figura 28.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Blastocystis sp (Quistes/L) con respecto a 


















Resultados del parámetro: Endolimax sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( 
Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 46 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 11 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Chilomastix sp
Figura 29.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Chilomastix sp (Quistes/L) con respecto a 

















Tabla 22.  
Resultados del parámetro: Entamoeba sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 43 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 13 
0076447A-16 5 Meses 2 





























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Endolimax sp
Figura 30.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Endolimax sp (Quistes/L) con respecto a la 















3.2.22. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Giardia  
(Quistes/L) 
 
Tabla 23.  
Resultados del parámetro: Entamoeba sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 50 
0020245A-13 10 Meses 23 
0035246A-14  8 Meses 22 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 





























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Entamoeba
Figura 31.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Entoameba (Quistes/L) con respecto a la 





3.2.23. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Iodamoeba 
(Quistes/L) 
 
Tabla 24.  
Resultados del parámetro: Iodamoeba sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración (Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 70 
0020245A-13 10 Meses 23 
0035246A-14  8 Meses 20 
0040277A-15 8 Meses 11 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 




























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Giardia sp
Figura 32.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Giardia sp (Quistes/L) con respecto a la 



















 Resultados del parámetro: Cryptosporidium sp (Quistes/L) según análisis y 
frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración (Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 80 
0020245A-13 10 Meses 45 
0035246A-14  8 Meses 25 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Figura 33.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Iodamoeba (Quistes/L) con respecto a la 
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3.2.24. Evaluación de la concentración del parámetro biológico: Cyclospora sp 
(Quistes/L)  
 
Tabla 26  
Resultados del parámetro: Cyclospora sp (Quistes/L) según análisis y frecuencia 
de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( Quistes/L) 
0010247A-12 Sin registro 60 
0020245A-13 10 Meses 45 
0035246A-14  8 Meses 23 
0040277A-15 8 Meses 14 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Figura 34.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Cryptosporidium sp (Quistes/L) con 
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Frecuencia de aplicación  concentración (Quistes/L) 
0010247A-12 
 
Sin registro 80 
0020245A-13 
 
10 Meses 35 
0035246A-14  
 
8 Meses 27 
0040277A-15 
 
8 Meses 12 
0076447A-16 
 
5 Meses 1 
0095647A-17 
 
3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Figura 35.Evolución de la concentración del parámetro biológico: Cyclospora sp (Quistes/L) con respecto a la 









































3.3.Eficiencia de la frecuencia establecida del saneamiento – Parámetros 
microbiológicos 
 
3.3.1. Evaluación de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento 
Coliformes Fecales sp (u.f.c/100ml)  
 
Tabla 28 
Resultados del parámetro: Recuento Coliformes Fecales  (u.f.c/100ml) según 
análisis y frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( u.f.c./100 
ml) 
0010247A-12 Sin registro 150 
0020245A-13 10 Meses 102 
0035246A-14  8 Meses 50 
0040277A-15 8 Meses 12 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
 
Figura 36. Evolución de la concentración del parámetro biológico: Isospora sp (Quistes/L) con respecto a la 
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3.3.2. Evaluación de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento 
Coliformes totals sp (u.f.c/100ml)  
 
Tabla 29  
Resultados del parámetro: Recuento Coliformes totales  (u.f.c/100ml) según análisis 
y frecuencia de aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( u.f.c./100 
ml) 
0010247A-12 Sin registro 1800 
0020245A-13 10 Meses 1200 
0035246A-14  8 Meses 65 
0040277A-15 8 Meses 15 
0076447A-16 5 Meses 2 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
 
Figura 37.Evolución de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento coliformes 

















































3.3.3. Evaluación de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento E.coli 
sp (u.f.c/100ml)  
 
Tabla 30  
Resultados del parámetro: E. coli (u.f.c/100ml) según análisis y frecuencia de 
aplicación 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( u.f.c./100 ml) 
0010247A-12 Sin registro 120 
0020245A-13 10 Meses 105 
0035246A-14  8 Meses 50 
0040277A-15 8 Meses 10 
0076447A-16 5 Meses 1 
0095647A-17 3 Meses 0 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
 
Figura 38.Evolución de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento coliformes totales 













































3.4.Eficiencia de la frecuencia establecida del saneamiento – Parámetros físico 
químicos. 
 
3.4.1. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Cloro residual 
libre In situ (mg/L) 
 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( mg/L) 
0010247A-12 Sin registro 2.3 
0020245A-13 10 Meses 1.8 
0035246A-14  8 Meses 1.8 
0040277A-15 8 Meses 1.7 
0076447A-16 5 Meses 1.5 
0095647A-17 3 Meses 1 
0010247A-12 (Sin 






























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Recuento E. Coli
Figura 39.Evolución de la concentración del parámetro microbiológico: Recuento E. coli (u.f.c/100 ml) con 












3.4.2. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Potencial 
hidrógeno (pH) 
 
Tabla 31  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Potencial Hidrogeno 
(pH) 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración (unidades 
de pH) 
0010247A-12 Sin registro 8.9 
0020245A-13 10 Meses 8.9 
0035246A-14  8 Meses 8.7 
0040277A-15 8 Meses 8.5 
0076447A-16 5 Meses 8.5 
0095647A-17 3 Meses 8.2 
 























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Cloro residual libre In situ
Figura 40.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Cloro residual libre in situ (mg/L) con 















Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Aceites y grasas 
(mg/L) 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( mg/L) 
0010247A-12 Sin registro 3.23 
0020245A-13 10 Meses 2.8 
0035246A-14  8 Meses 2.5 
0040277A-15 8 Meses 1.5 
0076447A-16 5 Meses 0.7 
0095647A-17 3 Meses 0.01 
 



































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
pH In situ medido MA
Figura 41.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Potencial hidrogeno (pH) con respecto 














3.4.4. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Conductividad 
Electrica 
 
Tabla 33  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Conductividad 
eléctrica (uS / cm a 25 C) 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( µS/cm a 
25ºC) 
0010247A-12 Sin registro 2530 
0020245A-13 10 Meses 1800 
0035246A-14  8 Meses 1750 
0040277A-15 8 Meses 1200 
0076447A-16 5 Meses 750 
0095647A-17 3 Meses 340 
 


























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Aceites y grasas
Figura 42.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Aceites y grasas (mg/L) con respecto a 













3.4.5. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Dureza (mg/L) 
 
Tabla 34  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Dureza (mg/L) 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( mg/L 
CaCO3) 
0010247A-12 Sin registro 1420 
0020245A-13 10 Meses 1250 
0035246A-14  8 Meses 1200 
0040277A-15 8 Meses 1000 
0076447A-16 5 Meses 550 
0095647A-17 3 Meses 50 
 





























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Conductividad Electrica
Figura 43.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Conductividad eléctrica (us/cm)  con 













3.4.6. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Sólidos Totales 
disueltos (mg/L) 
 
Tabla 35  




Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( mg/L) 
0010247A-12 Sin registro 2800 
0020245A-13 10 Meses 2100 
0035246A-14  8 Meses 1900 
0040277A-15 8 Meses 500 
0076447A-16 5 Meses 150 































Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Dureza
Figura 44. Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico Dureza (mg/L)  con respecto a la 














3.4.7. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Turbidez (NTU) 
Tabla 36  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Turbidez (NTU) 
Análisis Frecuencia de aplicación  NTU 
0010247A-12 Sin registro 24 
0020245A-13 10 Meses 20 
0035246A-14  8 Meses 18 
0040277A-15 8 Meses 10 
0076447A-16 5 Meses 5 
0095647A-17 3 Meses 1 
 
























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Solidos Totales Disueltos
Figura 45. Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Solidos totales disueltos (mg/L)  con 















3.4.8. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Fósforo Total (mg/L) 
Tabla 37  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Fósforo total (mg/L) 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( mg/L) 
0010247A-12 Sin registro 0.23 
0020245A-13 10 Meses 0.25 
0035246A-14  8 Meses 0.23 
0040277A-15 8 Meses 0.23 
0076447A-16 5 Meses 0.23 
0095647A-17 3 Meses 0.25 
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Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Turbidez
Figura 46.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Turbidez (NTU)  con respecto a la 














3.4.9. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Cloruros (mg/L) 
Tabla 38  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Cloruros (mg/L) 
 
Nota: Elaborado por los autores. 
Análisis Frecuencia de aplicación  concentración ( mg/L) 
0010247A-12 Sin registro 420 
0020245A-13 10 Meses 350 
0035246A-14  8 Meses 300 
0040277A-15 8 Meses 120 
0076447A-16 5 Meses 72 
























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Fosforo Total
Figura 47.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Fosforo total (mg/L)  con respecto a la 













3.4.10. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Nitratos (mg/L) 
Tabla 39  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Nitratos (mg/L) 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración (mg/L N-
NO3) 
0010247A-12 Sin registro 65 
0020245A-13 10 Meses 61 
0035246A-14  8 Meses 57 
0040277A-15 8 Meses 40 
0076447A-16 5 Meses 23 
0095647A-17 3 Meses 12 
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Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Cloruros 
Figura 48.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Cloruros (mg/L)  con respecto a la 





3.4.10. Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Nitritos (mg/L) 
Tabla 40  
Evaluación de la concentración del parámetro físico químico: Nitritos (mg/L) 
Análisis Frecuencia de aplicación  
concentración ( mg/L N-
NO2) 
0010247A-12 Sin registro 25 
0020245A-13 10 Meses 21 
0035246A-14  8 Meses 17 
0040277A-15 8 Meses 10 
0076447A-16 5 Meses 3 
0095647A-17 3 Meses 1 
 






























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Nitratos
Figura 49.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Nitratos (mg/L)  con respecto a la aplicación 











3.5. Implementación y aceptación del documento POES por la empresa Agrícola 
Cerro Prieto S.A 
 
Tabla 41  
Comparación de resultados obtenidos en análisis y control interno con respecto a los 
límites máximos permisibles mencionados en los ECAs 2017 y D.S 031-2010-SA 









































30 23 12 2 0 S/E S/E 0 0 
Paragonimus sp 
50 
28 25 13 1 0 S/E S/E 0 0 
Schistosoma sp 
60 




0 0 0 0 S/E S/E 0 0 
Ascaris sp 
50 32 25 12 2 0 
S/E S/E 0 0 
Capillaria sp 
60 40 23 14 2 0 
S/E S/E 0 0 
Enteroblus sp 
60 32 27 12 1 0 
S/E S/E 0 0 
Strongyloides sp 
50 45 25 13 1 0 
S/E S/E 0 0 
Texocara sp 
60 32 24 12 1 0 
S/E S/E 0 0 
Trichostrongylus 
sp 
50 43 25 12 2 0 
S/E S/E 0 0 
Trichuris sp 
50 36 23 14 2 0 
S/E S/E 0 0 
Uncinarias 
60 42 27 12 1 0 





























Analisis segun frecuencias de saneamiento y resultados obtenidos 
Nitritos
Figura 50.Evolución de la concentración del parámetro fisicoquímico: Nitritos (mg/L)  con respecto a la 
aplicación del saneamiento con las frecuencias evaluadas 
Diphyllobothriu
m sp 
70 56 24 12 1 0 
S/E S/E 0 0 
Dipylidium sp 
60 42 25 12 2 0 
S/E S/E 0 0 
Hymenolepis sp 
60 34 23 14 2 0 
S/E S/E 0 0 
Taenia sp 
60 34 27 12 1 0 
S/E S/E 0 0 
Cloro residual 
libre In situ 
2.3 1.8 1.8 1.7 1.5 1 
1.1 S/E 5 5 
pH In situ 
medido MA 
8.9 8.9 8.7 8.5 8.5 8.2 
8.23 S/E 5.5-9.0 6.5-8.5 
Aceites y grasas 
3.23 2.8 2.5 1.5 0.7 0.01 
S/E S/E 1.7 NM 
Conductividad 
Eléctrica 
2530 1800 1750 1200 750 340 
342 S/E 1600 1500 
Dureza 
1420 1250 1200 1000 550 50 
55 S/E ** 500 
Solidos Totales 
Disueltos 
2800 2100 1900 500 150 50 
52 S/E 1000 1000 
Turbidez 
24 20 18 10 5 1 
S/E S/E 100 5 
Fosforo Total 
0.23 0.25 0.23 0.23 0.23 0.25 
S/E S/E 0.15 NM 
Cloruros  
420 350 300 120 72 50 
S/E S/E 250 250 
Nitratos 
65 61 57 40 23 12 
S/E S/E 50 50 
Nitritos 
25 21 17 10 3 1 
S/E S/E 3 3 
Balantidium sp 
50 43 23 12 2 
0 S/E S/E 0 0 
Blastocystis sp 
60 48 25 13 1 
0 S/E S/E 0 0 
Chilomastix sp 
50 36 24 12 1 
0 S/E S/E 0 0 
Endolimax sp 
60 46 23 11 2 
0 S/E S/E 0 0 
Entamoeba 
60 43 23 13 2 
0 S/E S/E 0 0 
Giardia sp 
50 23 22 12 2 
0 S/E S/E 0 0 
Iodamoeba sp 
70 23 20 11 1 
0 S/E S/E 0 0 
Cryptosporidium 
sp 
80 45 25 12 2 
0 S/E S/E 0 0 
Cyclospora sp 
60 45 23 14 2 
0 S/E S/E 0 0 
Isospora sp 
80 35 27 12 1 























150 102 50 12 1 




1800 1200 65 15 2 
0 S/E 0 2000 0 
Recuento E. Coli 
120 105 50 10 1 
0 S/E 0 ** 0 
 
Nota: Elaborado por los autores, S/E: sin evaluar, NM: no menciona, **: no aplica 
 
La tabla anterior muestra los resultados de los anteriores análisis tomados como 
diagnostico en comparación con los resultados obtenidos una vez implementada la 
frecuencia de mantenimiento general de 03 meses descrita en el manual POES creado, 
obteniendo como resultado una mejora total de la calidad del agua potable para consumo 
humano en lo que respecta a concentraciones de los parámetros físico químicos, 
biológicos y microbiológicos evaluados, decidiendo que la frecuencia establecida y 
evaluada era ideal para la optimización de recursos utilizados y obtención de resultados 
deseados por la empresa Agricola Cerro Prieto S.A 
 
La ejecución de los análisis programados después de la implementación del sistema POES 
(Procedimiento Operativos Estandarizados de Saneamiento), fue realizada el 24 de mayo 
del 2019 y ejecutada por el laboratorio acreditado por INACAL, AGRIQUEM, 
obteniendo resultados aceptables para la calificación de: APTO PARA EL CONSUMO 
HUMANO, del agua potabilizada en la planta N.3 de la empresa Agrícola Cerro Prieto 
S.A. 
 
El documento DSIG-007 Manual  de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento (POEs) – planta de agua para consumo humano y el documento DSIG-006 
Evaluación de riesgos de la producción del agua potable en planta N.3 son documentos 
complementarios que establecen los principios para la efectividad de las operaciones de 
limpieza, desinfección y sanitizado aplicadas a la producción de agua potable para 
consumo humano de la planta N.3 de la empresa Agrícola Cerro Prieto.  
 
Los documentos fueron revisados y evaluados por los encargados del área de sistemas 
integrados de gestión de la empresa, Carlos Cabrera Pérez, quien es jefe del área y Betty 
Ysla Castro, quien ocupa el puesto de coordinador dentro de la misma. 
 
Los documentos fueron elevados al SGD (Sistema de Gestión Documentario) el 





 En la investigación realizada por Jose Francisco Gomez Arana (2006), se 
menciona las frecuencias de aplicación del los procedimientos operativos de 
saneamiento teniendo como base la importancia de las operaciones. se establecen 
frecuencias: diaria, semanal y mensual sin embargo en la presente investigacion 
se implementó una frecuencia general de mantenimiento trimestral teniendo como 
base la evolucion de los parametros fisico quimicos, microbiologicos y biologicos 
observados, validando así los procedimientos de sanitizado para el uso eficiente 
de los recursos utilizados. 
 
 Según lo inferido en el estudio de Aracely Robles García (2010) lo cual se refiere 
a que la documentación e implementación del sistema POES da el primer paso 
para la implementación del sistema HACCP, con los resultados obtenidos se 
puede adicionar para un mejor diagnóstico del problema, la creación de un 
documento a modo de Evaluación de riesgos, físico químicos, biológicos y 
microbiológicos previo al diseño del documento POES, el cual ayudara a 
determinar los puntos exactos de mayor atención y cuidado a lo que refiere los 
procedimientos de sanitizado y control de problemas tales como contaminación 
cruzada. 
 
 En la investigación realizada por María Guevara Pérez (2016), en relación al 
mantenimiento de la higiene en una planta elaboradora de alimentos afirma que 
es una condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos lo cual ha 
sido demostrado en la presente investigación, así mismo una evaluación completa 
de todos los parámetros microbiológicos y físico químicos que establece el 
Reglamento de la calidad del agua para consumo humano DS. N. 031-2010-SA. 
Creado por las autoridades sanitarias del país. Así mismo se coincide con el 
llenado de registros y formatos para complementar el historial de la aplicación del 
programa POES, el almacenamiento de la información por un tiempo no menor a 
02 años y la capacitación constante al personal operario, de mantenimiento y de 




 Al implementar el sistema de Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Saneamiento en la planta potabilizadora de agua para consumo humano de  
empresa Agrícola Cerro Prieto S.A se consiguió obtener una calidad de agua 
producida aceptable para el consumo humano según el Reglamento de la calidad 
del agua para consumo humano DS. N. 031-2010-SA. 
 
 
 Se demostró que la frecuencia de mantenimiento general propuesta de 03 meses 
satisfacía la necesidad de nivel de sanitizacion de los equipos en general de la 
planta y cumplía con los rangos establecidos para los parámetros físico químicos, 
biológicos y microbiológicos que se requieren para la aceptación de calidad del 
agua potable para el consumo humano. 
 
 
 Se creó el documento DSIG-007 Manual  de Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Saneamiento (POEs) – planta de agua para consumo humano y 
el documento DSIG-006 Evaluación de riesgos de la producción del agua potable 
en planta N.3 los cuales son documentos complementarios que establecen los 
principios para la efectividad de las operaciones de limpieza, desinfección y 
sanitizado aplicadas a la producción de agua potable para consumo humano de la 
planta N.3 de la empresa Agrícola Cerro Prieto.  
Los documentos fueron revisados y evaluados por los encargados del área de 
sistemas integrados de gestión de la empresa, Carlos Cabrera Pérez, quien es jefe 
del área y Betty Ysla Castro, quien ocupa el puesto de coordinador dentro de la 
misma. Posteriormente elevados al sistema de gestión documentario de la empresa 







 Se recomienda cumplir con las frecuencias y fechas de mantenimiento preventivo 
programadas según la implementación del sistema POES a fin de evitar 
consecuencias en la alteración de la concentración de los parámetros físico 
químico y microbiológico evaluadas. 
 
 
 Es necesario dar capacitaciones ilustradas al personal responsable de la ejecución 
del mantenimiento y sanitizacion de los equipos de planta, así mismo la 
complementación anual del programa de capacitaciones para dicho personal a fin 
de mantener con sólidos conocimientos en teoría y práctica a los mismos para que 
el programa de limpieza y sanitizado sea ejecutado responsable y eficientemente. 
 
 Se debe realizar anualmente un análisis de control y validación de la efectividad 
de la implementación del sistema POES, en lo que respecta a parámetros físico 
químicos, biológicos y microbiológicos para monitorear la correcta ejecución del 




 Se sugiere a la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A tener estricto control con el 
personal que tiene acceso a la documentación entregada, la denegación a la 
edición de los documentos sin un permiso previo por un personal autorizado y 
competente ya que las modificaciones en las concentraciones de insumos 
utilizados tales como detergentes, desinfectantes y/o tiempos de mantenimientos 
en lo que respecta a retro lavados de equipos, podrían afectar significativamente 
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8.1. Evaluación de riesgos del proceso de la planta potabilizadora de agua para consumo 






















OPERACIÓN/ MATERIA PRIMA 
IDENTIFIQUE 
PELIGROS 
CAUSAS PROBABILIDAD SEVERIDAD 
QUE MEDIDA 
PREVENTIVA SE 





MATERIA PRIMA – AGUA DE 
REPRESA GALLITO CIEGO – 
CANAL PYMA 
Biológico: La materia 
prima que se utiliza es el 
agua, la cual es fácil que 
se contamine ya que es 
recepcionada en los 
reservorios de la empresa 
(Una vez conducida por el 
canal PYMA desde la 
represa Gallito ciego) ya 
sea por bacterias o por 
otro tipo de 
microorganismos como 
algas, protozoos, larvas de 
nematodos, tenias, 
lombrices, etc.  
Dentro de las bacterias 
que encontramos en el 
agua a los géneros 




Falta de Mantenimiento 
de equipos de transporte 
(tuberías de conducción 
de reservorios, canales, 
lixiviaciones por geo 
membranas en 
reservorios, falta de 
mantenimiento en los 
primeros equipos 
filtradores pertenecientes 
al ingreso de la materia 















periódica del Canal PYMA 
(el cual transporta la materia 
prima desde la represa 
gallito ciego hasta los 
reservorios de la empresa) 
 
Limpieza y desinfección 
periódicas de las geo 




de desencalichado, limpieza 
y desinfección de las 
tuberías. 
Proteus, Salmonella, 
Shigellas y Vibrio 
Cholerae, siendo estos tres 
últimos los causantes de 
más problemas de salud en 






Los mantenimientos antes 
descritos pertenecen al plan: 
DRN-005 Plan de 
Mantenimientos preventivos 
Canal y Reservorios ACP. 
 
Limpieza y desinfección 
periódica del equipo 
FILTRO DE ANILLAS, el 
cual se describe en el 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 


















fisicoquímicos una vez 
aplicado el POES con una 
periocidad de 03 meses, 
llevar un registro de 
resultados. 
 
Químico: Presencia de 
Metales pesados y 
sustancias toxicas.  
Presencia de altas 
concentraciones de Sales 
de Ca y Mg. 
 
La fuente de captación 
de agua presenta 
presencia de óxidos, 
















periódica del Canal PYMA 
(el cual transporta la materia 
prima desde la represa 
gallito ciego hasta los 
reservorios de la empresa) 
  
Limpieza y desinfección 
periódicas de las geo 




de desencalichado, limpieza 
y desinfección de las 
tuberías. 
 
Los mantenimientos antes 
descritos pertenecen al plan: 
DRN-005 Plan de 
Mantenimientos preventivos 
Canal y Reservorios ACP. 
 
Limpieza y desinfección 
periódica del equipo 
FILTRO DE ANILLAS, el 
cual se describe en el 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Análisis fisicoquímicos con 
una periocidad de 03 meses 
para comprobar la 





Físico:   Presencia de 
sólidos en suspensión, 
animales muertos en los 
reservorios y canales, 





Muertes de animales en 
zonas aledañas a canales 
y reservorios, habitantes 
de zonas aledañas 
arrojan basura a 
reservorio, lluvias 
arrastran solidos de 
tamaño considerable 
BAJA ALTA Mantenimientos 
preventivos: Limpieza 
periódica del Canal PYMA 
(el cual transporta la materia 
prima desde la represa 
gallito ciego hasta los 
reservorios de la empresa) 
 
Limpieza y desinfección 
periódicas de las geo 
membranas de los 
reservorios. 
 
Monitoreo de malla ubicada 
al ingreso de canal PYMA, 
mantenimiento preventivo 
de la misma para captura de 
solidos grandes. 






Heterotrofos,  Bacillus y 
Aerobacillus, Clostridium, 
Streptococcus 
Acumulación de placas 
microbianas en 
intersticios de anillas, las 
cuales son el relleno del 
equipo de filtración 
BAJA ALTA Mantenimientos 
preventivos: Limpieza y 
desinfección periódica 
FILTRO DE ANILLAS, el 
cual se describe en el 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
 
Químico: Presencia de 
sedimentos, metales 
pesados, dureza (Iones de 
Ca y Mg), Sales 
indeseables, etc. 
Deficiencia en la 
limpieza y desinfección 
de los equipos , 
acumulación de 
sedimentos los cuales 
pueden contener 
excesivas cantidades de 
iones Ca y Mg (dureza), 
metales pesados, etc. 
BAJA ALTA Mantenimientos 
preventivos: Limpieza y 
desinfección periódica 
FILTRO DE ANILLAS, el 
cual se describe en el 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Físico: Ninguno - - - 
TANQUE DE SEDIMENTACION 
O REACTANTE 
Biológico: Contaminación 
microbiana por falta de 
aseo del tanque, o por 
aguas negras provenientes 
de infiltraciones. 
Agua proveniente de 
represa viene 
contaminada con materia 
orgánica. 
 




MEDIO ALTO Lavado y desinfección del 
tanque de sedimentación  
con la frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Adquirir tapa hermética con 
el diámetro y la dimensión 
Químico: Presencia de 
sustancias toxicas por mal 
recubrimiento. 
Tratamiento inadecuado 





Físico: Presencia de 
materia extraña por 
desprendimiento del 
tanque de almacenamiento 
o de la tapa. 
Por inadecuado 
mantenimiento de las 
maquinas. 
Caída de insectos al 
tanque, Desprendimiento 
de joyas, relojes, aretes 
del personal. 
MEDIO ALTO correspondiente para el 
tanque sedimentador. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual POES 
 
Cumplimiento de BPM y 
POES, higiene del personal 
al momento de la operación. 




E. Collí, Salmonella, 
Shinguella, Staphilococus, 
Heterotrofos,  Bacillus y 
Aerobacillus, Clostridium, 
Streptococcus 
Agua proveniente de 
represa viene 
contaminada con materia 
orgánica. 
 




BAJA ALTA Lavado y desinfección de 
los cartuchos de filtración 
del equipo con la frecuencia 
descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual 
POES. 
 
Químico: Presencia de 
sedimentos, metales 
pesados, dureza (Iones de 
Ca y Mg), Sales 
indeseables, etc. 
Tratamiento inadecuado 
del agua en proceso de 




Físico: Ninguno BAJA ALTA 
Mantener registros de 
tiempo de vida útil de los 
cartuchos de cartón plisado 





E. Collí, Salmonella, 
Shinguella. 
Ineficiencia de la 
concentración y 
dosificación utilizada 
para la cloración del 
agua. 
BAJA ALTA Lavado y desinfección de 
los tanques de cloración de 
agua con la frecuencia 
descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para asegurar la 
ausencia de impurezas que 
puedan afectar la calidad del 
agua. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual 
POES. 
 
Mantener registros de 
adquisición de productos 
químicos e insumos 
utilizados FCC-006 Kardex 
de insumos químicos y 
materiales utilizados 
Químico: Presencia de 
Cloruros, Cloratos y 
Percloratos, exceso de 
cloro residual y cloro libre 
presentes en agua. 
Exceso de la 
concentración de la 
solución clorada 
utilizada para la 
operación, impurezas 
presentes en el insumo 




Físico: Ninguno     






patógenos. E. Collí, 
Salmonella, coliformes. 
Ineficiencia de limpieza 





MEDIA ALTA Lavado y desinfección del 
tanque de almacenamiento 
con la frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual POES 
 
Cumplimiento de BPM y 
POES, higiene del personal 
al momento de la operación. 
Químico: - Ninguno    
Físico: - Presencia de 







Caída de insectos al 
tanque, Desprendimiento 
de joyas, relojes, aretes 
del personal. 
ALTA ALTA 
3era FILTRACION: FILTRO 
MULTICAPA 
Biológico: Presencia de 
microorganismo 
patógenos. E. Collí, 
Salmonella, coliformes 




MEDIA  ALTA Programación de los retro 
lavados del equipo con la 
frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Químico: - Ninguno    
 
Físico: - Presencia de 
materia extraña por 
desprendimiento de 
Retro lavado programado 
de manera inadecuada, 
mala programación en 
ALTA ALTA 
relleno de arena, grava o 
cuarzo. 
los controles automáticos 
del equipo. 
Cumplir estrictamente el 
procedimiento de retro 
lavado del equipo: Filtro 
multicapa descrito en 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano. 
 
Cumplir con el tiempo de 
retro lavado recomendado 
por fabricante y establecido 
en DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
4ta FILTRACION: FILTRO 
CARBON ACTIVADO 
Biológico: Presencia de 
microorganismo 
patógenos. E. Collí, 
Salmonella, coliformes 
Contaminación 
patógena, por aumento 
de carga microbiana. 




ALTA ALTA Programación de los retro 
lavados del equipo con la 
frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Cumplir estrictamente el 
procedimiento de retro 
lavado del equipo: Filtro 
carbón activado descrito en 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano. 
 
Cumplir con el tiempo de 
retro lavado recomendado 
por fabricante y establecido 




frecuencias y tiempo de 
duración de retro 
lavados. 
BAJA ALTA 
Físico: - Presencia de 
materia extraña por 
desprendimiento de 
relleno de grava y/o arena. 
Retro lavado programado 
de manera inadecuada, 
mala programación en 
los controles automáticos 
del equipo. 
BAJA ALTA 
en DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
ABLANDAMIENTO DE AGUA: 
ABLANDADOR DE RESINA 
Biológico: Ninguno    Programación de los retro 
lavados del equipo con la 
frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Cumplir estrictamente el 
procedimiento de retro 
lavado del equipo: 
Ablandador descrito en 
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano. 
 
Cumplir con el tiempo de 
retro lavado recomendado 
por fabricante y establecido 
en DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano. 
 
Preparación de la solución 
de Salmuera como indica  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano. 
Químico: Presencia de 
partículas de Ca y Mg, por 
desgaste de filtros 
Deficiencia del tiempo 
de curado con solución 
de salmuera, Inadecuada 
preparación de solución 
de salmuera 
ALTA ALTA 
Físico: Presencia de resina 
de intercambio iónico en 
flujo de agua  
Inadecuada 
programación de los 
controles automáticos 
del equipo, haciendo que 
el retro lavado tenga un 






E. Collí, Salmonella, 
Shinguella. 
Ineficiencia de la 
concentración y 
dosificación utilizada 
para la cloración del 
agua. 
BAJA ALTA Lavado y desinfección de 
los tanques de cloración de 
agua con la frecuencia 
descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para asegurar la 
ausencia de impurezas que 
puedan afectar la calidad del 
agua. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual 
POES. 
 
Mantener registros de 
adquisición de productos 
químicos e insumos 
utilizados FCC-006 Kardex 
de insumos químicos y 
materiales utilizados 
 
Análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos cada 03 
meses al producto final. 
 
Químico: Presencia de 
Cloruros, Cloratos y 
Percloratos, exceso de 
cloro residual y cloro libre 
presentes en agua. 
Exceso de la 
concentración de la 
solución clorada 
utilizada para la 
operación, impurezas 
presentes en el insumo 
utilizado para la 
cloración. 
MEDIA ALTA 
Físico: Ninguno    
 






patógenos. E. Collí, 
Salmonella, coliformes. 
Ineficiencia de limpieza 





ALTA ALTA Lavado y desinfección del 
tanque de almacenamiento 
con la frecuencia descrita en  
DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual POES 
 
Cumplimiento de BPM y 
POES, higiene del personal 
al momento de la operación. 
Análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos cada 03 
meses al producto final. 
Químico: - Ninguno    
Físico: - Presencia de 







Caída de insectos al 
tanque, Desprendimiento 
de joyas, relojes, aretes 
del personal. 
BAJA ALTA 





patógenos. E. Collí, 
Salmonella, coliformes. 
Inadecuada limpieza y 
desinfección del tanque 
cisterna. 
ALTA ALTA Lavado y desinfección del 
tanque cisterna utilizado 
para transporte del producto 
final con la frecuencia 
descrita en  
Químico: - 
Desprendimientos de 
óxidos de Hierro, FeO, 
Fe3O2, presencia de 
metales pesados.  
Corrosión del tanque 
cisterna utilizado para 
transporte del producto 
final 
MEDIA ALTA DSIG.007 Manual POES 
planta de potabilización de 
agua para consumo humano 
 
Evaluación de productos 
químicos para hacer efectiva 
la limpieza de los 
sedimentos del equipo. 
 
Cumplimiento de las Buenas 
prácticas de Manufacturas 
descritas en el manual POES 
 
Cumplimiento de BPM y 
POES, higiene del personal 
al momento de la operación. 
 
Análisis microbiológicos y 
fisicoquímicos cada 03 
meses al producto final. 
Físico: - Presencia de 
materia extraña, insectos, 
etc. 
Inadecuado saneamiento 
del interior del tanque 
cisterna, personal de 
transporte y reparto porta 
accesorios, relojes, 
muerte de insectos 
dentro del tanque. 
ALTA ALTA 
 
8.2 Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 
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INTRODUCCION 
 
En un proceso de producción de alimentos es de gran importancia la aplicación de las operaciones de limpieza y desinfección, ya que estas 
tendrán influencia sobre la calidad final del producto. 
 
El manual de Procedimientos Operativos estandarizados de saneamiento se ha realizado para aplicarlo en la Planta potabilizadora de agua para 
consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C, donde se produce agua potable por medio de soluciones cloradas y procesos de 
filtración, se ha elaborado una evaluación  de riesgos donde se contemplan todas las posibles situaciones de contaminación del producto DCC-
002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano  y se llevará a cabo bajo todos los conceptos 
sanitarios requeridos y los principios de POES. 
 
Los procedimientos de operación estándar son aquellos documentos donde contemplan las instrucciones específicas de las actividades o 
funciones que se detalla en las Buenas Prácticas de Manufactura (por ejemplo, instrucciones de uso de equipo, de trabajo, al operador, pruebas 




 Elaborar un manual de procedimientos operacionales estandarizados de sanitización para la producción de agua potable para 
consumo humano, la cual será distribuida a todo el personal de la empresa Agrícola Cerro Prieto. 
 
 Corregir las fallas que ocurran de manera inmediata de acuerdo a la gravedad del problema en un tiempo determinado. 
 
 Aplicar en la producción de agua potable para consumo humano, los procedimientos para asegurar la inocuidad y calidad de los 
mismos. 
 





El manual de POES servirá como guía al personal de toda la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro 
S.A, con la finalidad de obtener de un producto inocuo para el consumo de nuestros clientes internos (colaboradores), buscando la satisfacción 
de los mismos con respecto a la calidad organoléptica de la misma, sino también a nivel de prestigio por su calidad y protección de las posibles 
enfermedades transmitidas por alimentos contaminados. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL  LAS  FUNCIONES 
 
La descripción de Funciones que pertenece a la Planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro 
Prieto S.A, ha sido elaborada para plasmar parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el equipo 
POES contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todo el 
equipo POES.  
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Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, especialmente de los líderes como promotores, Las responsabilidades 
de los integrantes del equipo POES son descritas a continuación: 
 
SUPERVISOR DE PLANTA.- Es el responsable de la empresa, promueve y coordina las actividades del Manual POES de la Planta 
potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A 
Funciones:   
 Garantizar la continuidad y mejora del Plan de saneamiento en planta a través de auditorías internas y el seguimiento a través de 
la inspección. 
 Aprobar la política de la empresa en materia de seguridad alimentaria. 
 Revisa semestralmente avance del sistema total basado el manual POES con el objetivo de prever la implementación de un sistema 
HACCP 
 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN.- Es la persona responsable de las compras y de la selección y evaluación de proveedores conjuntamente 
con el Supervisor de Planta 
Funciones: 
 Adquisición de materia prima, insumos de acuerdo a las especificaciones técnicas proporcionada por el Supervisor de Planta 
 Llevar archivo de proveedores aprobados.  
 Velar por el mantenimiento de las condiciones higiénicas sanitarias del personal que labora. 
 Canalizar el suministro de uniformes, atreves del encargado del personal. 
 Participar en las inspecciones de planta programadas. 
 
RESPONSABLE DE ALMACÉN.- Su responsabilidad es hacer cumplir los procedimientos e instructivos establecidos según el Plan POES 
y las Buenas Prácticas de Manufactura. 
      Funciones: 
 Supervisar y coordinar la inspección, recepción, identificación por lotes y almacenamiento de insumos, materias primas, reparto de 
producto terminado, así como el suministro de los mismos a la Jefatura de Planta. 
 Mantener la correcta limpieza de almacenes. 
 Verificar el cumplimiento de los procedimientos operacionales, el llenado de los registros de Saneamiento y revisar el Registro de 
Monitoreo asignado al área. 
 Supervisa el despacho de producto terminado, de acuerdo con los procedimientos operacionales y las BPM. 
 Realiza, controla y reporta los inventarios diarios de los stocks de materias primas, insumos, materiales, productos terminados y 
comunica la existencia de productos observados (por deterioro, vencimiento, etc.) al Supervisor de Planta. 
 
RESPONSABLE DE SERVICIO DE SANEAMIENTO (OPERARIOS).- Es de su responsabilidad ejecutar los procedimientos 
estandarizados de saneamiento. 
      Funciones: 
 Realizar la limpieza y desinfección de todas las instalaciones, equipos y demás enseres de la planta potabilizadora de agua para 
consumo humano. 
 Ejecutar las diluciones de insumos químicos correspondientes para cada procedimiento de saneamiento descrito.  
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 Atender cualquier solicitud pertinente que haga el Supervisor de Planta con respecto a la ejecución del plan POES dentro y fuera 
de la planta potabilizadora de agua para consumo Humano. 
 
SUPERVISOR DE PLANTA: Hugo Anthony Guzmán Tello 
OPERARIO N.1: Vladimir Molina Hernández 
OPERARIO N2: Hamilton Ortiz Cubas 
OPERARIO N.3 José Vásquez Segura  
RESPONSABLE DE ALMACEN Y TRANSPORTE: Wilmer Vargas  
 
 




Asegurar que los trabajadores de la Planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C que tienen 
contacto directo o indirecto con la materias prima y producto final mantengan una higiene apropiada evitando la posibilidad de contaminar el 




El presente procedimiento se aplica a todo el personal que manipule alimentos directa o indirectamente. 
 
La inocuidad del alimento depende del manipulador y del sistema de prevención que se utilice en la planta, la higiene de los empleados es 




Supervisor de Planta potabilizadora: responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento (monitoreo, verificación y acción 
correctiva). 
 
Todo el personal de planta es responsable en la ejecución de los POES. 
 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 
Cofia o tocas, guardapolvo, delantal, jabón bactericida , desinfectante, agua, botas, duchas, servicios higiénicos, papel higiénico, alcohol gel 




 Los empleados que laboren y manipulen la materias prima (Agua obtenida de la represa gallito ciego a través del canal PYMA), 
insumos y los productos en proceso no deberán trabajar si se encuentran enfermos o con heridas abiertas o si sufren de estornudos, 
tos o moqueo persistentes, o de cualquier condición que cause secreciones por los ojos, la nariz, o la boca. 
 
 Los trabajadores deberán colocarse la vestimenta adecuada para la operación que le asignaran. Los operarios vestirán ropa e 
indumentaria apropiada en todo momento dentro de la planta y durante el tiempo que dure sus labores. 
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 El personal deberá ducharse a la entrada y salida de su trabajo, a fin de mantener la higiene y sanitización de todos quienes laboran 
en el área de producción de la planta. En las duchas se deberá prever una higiene y sanidad adecuada con protección contra los 
hongos o pie de atleta. 
 
 Lavarse las manos y desinfectarlas para protegerse de la contaminación con microorganismos indeseables, al comenzar o cada vez 
que se ausente y regrese al trabajo. Las uñas de las manos deben estar recortadas y limpias para evitar que sean reservorios de 
microorganismos que puedan contaminar las producción. 
 
 Para el lavado de manos se debe utilizar un buen jabón bactericida y una solución desinfectante que eviten la contaminación con 
bacterias. 
 
 Antes de ingresar a la planta potabilizadora, todo el personal debe despojarse o sacarse aretes, collares, añillos, relojes, pulseras y 
cualquier otro objeto inseguro que pueda desprenderse y que pudiera caer dentro de los equipos de filtración, tanques de 
almacenamiento, y tanques de abastecimiento significando un peligro de naturaleza física al producto final. 
 
 La indumentaria debe mantenerse intacta, limpias y en condiciones sanitarias adecuadas de acuerdo a la labor que se realice, la 
vestimenta deberá ser lavada por el personal al termino del día productivo, siendo este el único responsable de mantener en correcto 
estado de higiene su indumentaria. 
 
 El personal debe colocarse de manera apropiada y efectiva las tocas o cofias, gorras, y cubran todo el cabello, para evitar el contacto 
del cabello con la materia prima y/o con el agua potable obtenida como producto del proceso.  
 
 Está prohibido: ingerir comida, masticar chicle, ingerir bebidas o fumar en el área de proceso o donde la materia prima, insumos, y 
almacén de producto terminado se encuentren expuestos. 
 
 Se tomara las precauciones necesarias para proteger al producto en proceso contra la contaminación de microorganismos o 
sustancias extrañas incluidas pero no limitadas procedentes del sudor, cabello, cosméticos, tabaco, químicos y medicinas aplicadas 




El personal deberá lavarse las manos antes de empezar las labores. 
 
 Después de cada pausa en el trabajo. 
 Después de visitar el baño. 





La persona encargada de filtro es la responsable de verificar a todo el personal que ingresa al proceso y el supervisor de  Control de calidad es 
el encargado de que se esté llevando un correcto manejo, Se verificara la limpieza de manos, uñas largas, uso de aretes, pulseras, el buen uso 
de la indumentaria, el cumplimiento de las BPM, en el ingreso y en la planta de proceso al personal, mediante la revisión y observación en 
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H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se encuentra aseado correctamente, inmediatamente se le ordenara ir a cumplir con su higiene personal. 
 
La presencia inadecuada del personal deberá ser sancionada inmediatamente una vez que el personal haya firmado un compromiso a mantener 
una higiene adecuada. 
 




     F-CC.002  Control  diario de higiene de personal y sanitización de Planta 
     Hisopados y control con equipo Luminómetro 
  DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
4. POES # 02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS SUPERFICIES DE PLANTA 
 
A.-OBJETIVO: 
Mantener las veredas y vías de desplazamiento de la planta en condiciones sanitarias adecuadas, a fin de evitar fuentes de contaminación 
química, física y microbiológica. 
 
B.- ALCANCE: 
A toda la planta potabilizadora de agua para consumo humano, la que debe estar provista de superficies sanitizados brinde seguridad al 
trabajador de planta durante toda su jornada y la garantía de un producto de calidad al cliente interno. 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnicos de mantenimiento. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Escobas de cerdas de plástico. 
 Recogedores 
 Hidrolavadora 




 Detergentes y desinfectantes NOVAGRASS SP  según Cuadro Nº 01 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE VEREDAS, PAREDES Y  TECHO 
  Barrer las veredas que circulan la planta, para eliminar el polvo y desperdicios. 
 Aplicar Agua a presión con Hidrolavadora a las paredes y techos de Planta. 
  Baldear los pisos con agua a presión  
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  Preparar la solución de limpieza: disolviendo 1.5 L de NOVAGRASS SP en 20 litros de solución. (Dosis recomendada en ficha 
técnica de producto y validada) 
  Aplicar  la solución de limpieza. 
  Restregar la solución. 
  Enjuagar y dejar secar al ambiente. 
 
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE ILUMINARIAS 
 Asegurarse que  la llave general eléctrica se  encuentre apagada 
 Retirar  la protección plástica de los fluorescentes. 
 Retirar los fluorescentes con mucho cuidado  
 Limpiar con un paño seco retirando el polvo 
 La protección plástica limpiarlo con un paño seco retirando el polvo  
 Luego con un paño humedecido de solución (10 lt de agua agregar  1ml       de    NEOCLORDXPLUS) 
 Pasarlo interior y exterior, dejarlo secar 
 Colocar  los fluorescente y su protección plástica. 
 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara los días lunes, 20  minutos  antes de terminar el turno. 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización de las 
superficies de planta, monitoreando la preparación de la disolución del detergente liquido NOVAGRASS SP, la cual deberá ser de un 7.5% 
según recomendaciones de ficha técnica del producto. La solución constara en 17.5 Litros de agua y 1.5 Litros de NOVAGRASS SP, haciendo 
un total de 20 Litros de solución detergente – desinfectante la cual será aplicable a las superficies de Planta. La concentración del producto 
NEOCLORDXPLUS será del 0,1 % siendo efectivo agregar 1 ml en 10 L de agua. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para el aseo de planta, la cual consta de botas, mandil impermeable y 
cofia, inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente liquido por parte de los operarios, esta solución será desechada a fin de evitar contaminación 
química de las superficies de planta por un exceso de concentración del producto utilizado. 
 




     F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
    DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
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Mantener las instalaciones del almacén general de insumos y materiales de la planta potabilizadora en condiciones sanitarias adecuadas, a fin 
de evitar fuentes de contaminación química, física y microbiológica. 
 
B.- ALCANCE: 
A toda la planta potabilizadora de agua para consumo humano, la que debe contar con un almacén de insumos y materiales higiénico que brinde 
seguridad al trabajador de planta durante toda su jornada y la garantía de un producto de calidad al cliente interno. 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico en infraestructuras. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Escobas de cerdas de plástico. 
 Recogedores 
 Hidrolavadora 
 Bolsas plásticas desechables 
 Manguera 
 Trapeadores 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R   
 Lejía “CLOROX” 
 Jarra dosificadora 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE SUPERFICIES, PAREDES Y  TECHO 
  Barrer las superficies del almacén general de insumos y materiales, para eliminar el polvo y desperdicios. 
 Baldear las superficies con agua a presión  
  Preparar la solución de limpieza: disolviendo 20 gr de DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R  en 20 litros de agua. 
(Dosis recomendada en ficha técnica de producto y validada) 
  Aplicar  la solución de limpieza. 
  Restregar la solución. 
  Enjuagar y dejar secar al ambiente. 
  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE ESTANTES, APARADORES Y PARIHUELAS 
 Sacudir con trapos industriales las superficies del estante y aparador, para eliminar el polvo y desperdicios. 
 Restregar con trapos húmedos las superficies de estante y aparador 
  Preparar solución de 150 ppm de cloro (Agua y Cloro) con lejía “CLOROX” M.R 
 Humedecer trapo industrial en solución  
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  Aplicar  la solución de limpieza con ayuda de trapo industrial. 
  Restregar la solución. 
  Enjuagar y dejar secar al ambiente. 
 Finalmente sacudir con trapo industrial las superficies de parihuelas de madera presentes 
 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara los días viernes, 20  minutos  antes de terminar el turno. 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización de las 
instalaciones del almacén general de insumos y materiales de la planta potabilizadora, monitoreando la preparación de la disolución del 
detergente “SAPOLIO” M.R, la cual deberá ser de 30 gr según recomendaciones de ficha técnica del producto. Así como también la dosis de 
cloro contenido en el producto “CLOROX” M.R, la cual será establecida con ayuda de la hoja de cálculo  y medida en “Jarra dosificadora” 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para el aseo de planta, la cual consta de botas, mandil impermeable y 
cofia, inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente en polvo “SAPOLIO” M.R y/o lejía “CLOROX” M.R por parte de los operarios, esta solución 
será desechada a fin de evitar contaminación química de las instalaciones del almacén general de insumos y materiales debido un exceso de 
concentración del producto utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización de las instalaciones del almacén general de 





     F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal  
     DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
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6. POES # 04 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, DUCHAS, LOCKERS Y 
LAVADOR DE MANOS 
 
A.- OBJETIVO. 
Mantener los servicios higiénicos de hombres y mujeres, vestuario, lockers y duchas en adecuadas condiciones sanitarias a fin de disminuir el 
riesgo de enfermedades del personal por contaminación microbiológica, física y química de las instalaciones antes mencionadas. 
 
B.- ALCANCE: 
El presente procedimiento se aplica a los aparatos sanitarios (lavaderos e inodoros), Pisos, paredes, ducha y techos de los servicios higiénicos 
del personal, incluyendo los vestuarios el almacén y lavadero de higiene. 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES: Todo el personal operario. 
El monitoreo: Supervisor de Planta Potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta Potabilizadora 
Las acciones correctivas: operarios y técnicos de mantenimiento de infraestructuras. 
 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Escobas de cerdas de plástico 
 Recogedores 
 Bolsas plásticas desechables 
 Trapeadores 
 Baldes   
 Detergentes  NOVAGRASS SP (7.5%) 




E.1 SANITIZACION DE LAVADEROS, INODOROS Y DUCHAS (SS.HH.) 
 
 Lavar la parte interna y externa de los lavaderos e inodoros con una solución detergente alcalino clorado (20 L de agua agregar 2 
ml de hipoclorito de sodio y 30 gr  de  detergente), restregar con una escobilla para eliminar la suciedad. 
 Enjuagar con agua a presión. 
 Verificar continuamente que estén limpios y operativos, además que estén provistos de jabón, gel desinfectante, papel toalla y papel 
higiénico. 
 Lavar los tachos de basura del baño. 
 
 
E.2 SANITIZACION DE PISOS, PAREDES Y TECHOS DE SS.HH 
  
 Barrer los desechos y suciedad de los pisos. 
 Lavar los pisos con agua potable y detergente (20 L de agua agregar 1,5 L  de  detergente “NOVAGRASS SP”), dejar actuar 1 
minuto, restregar con escobas. 
 Lavar las paredes con la solución de detergente,  dejar actuar por 1 minuto, restregar con escobillas. 
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 Enjuagar con agua a presión. 
 Eliminar el exceso de agua del piso y de las paredes. 
 Limpiar los techos con un paño seco. 
 
E.3 SANITIZACION DE PISOS, PAREDES, TECHOS DE VESTUARIOS Y LOCKERS 
 
 Barrer los desechos y suciedad de los pisos 
 Baldear con solución de detergente (20 L de agua agregar  1,5 L de  detergente “NOVAGRASS SP”), restregarlo. 
 Enjuagar y dejar secar. 
 Limpiar las paredes y techos con un paño seco. 
 Limpiar los casilleros con paños húmedos. 
 
F.-FRECUENCIA: Los procedimientos E.1, E.2 y E3 realizaran  30  minutos  antes de terminar el turno. 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización de los 
servicios higiénicos, vestuarios, duchas, lockers y lavador de manos, monitoreando la preparación de la disolución del detergente 
“NOVAGRASS S.P” M.R, la cual deberá ser de 7.5% (1,5 L por cada 20 Litros de solución desinfectante) según recomendaciones de ficha 
técnica del producto. Así como también la dosis de cloro contenido en el producto “CLOROX” M.R, la cual será establecida con ayuda de la 
hoja de cálculo y medida en “Jarra dosificadora” 
Se verificara que todo el personal cuente con la indumentaria adecuada para realizar la labor de saneamiento. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para el aseo de los servicios higiénicos, duchas, vestuarios y lavaderos, 
la cual consta de botas, mandil impermeable y cofia, inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda hacerse efectivo la 
implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente liquido  “NOVAGRASS - SP” M.R y/o lejía “CLOROX” M.R por parte de los operarios, esta 
solución será desechada a fin de evitar contaminación química de los servicios higiénicos, vestuarios, lockers y lavaderos de manos debido un 
exceso de concentración del producto utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización de las instalaciones del almacén general de 




DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
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7. POES # 05 LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE “FILTRO DE ANILLAS” 
 
A.-OBJETIVO: 
Sanitizar por completo (exterior e interior) las superficies del equipo de planta: filtro de anillas, así como también las válvulas, tuberías y 
conexiones que este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo que se le realizara a dicho equipo y las medidas correctivas 
que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Equipo Filtro de anillas de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R  
 Soda Caustica liquida  
 Jarra dosificadora 
 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones ( 2 Válvula 2” , 2 Unión universal 2”, 2 “Tees” 2 “, 4 codos 2 
“) 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “FILTRO DE ANILLAS” 
 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
 Desarmar filtro de anillas, retirando accesorios, válvulas y tuberías. 
 Retirar el cuerpo volumétrico de anillas de 130µm – 120 mesh 
 Realizar un pre-enjuague con agua limpia. 
 Aplicar el detergente industrial “SAPOLIO” M.R disuelto en agua fría (30 gr  por cada 20 L de solución desinfectante preparada). 
Por paredes internas y externas del filtro de anillas. 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Remojar durante 5 minutos el cuerpo volumétrico de anillas 130µm – 120 mesh en una solución de Soda caustica al 1.5% de 
concentración (150 ml por cada  10 L de solución) 
 Cambiar tuberías 2 pulg. y conexiones (Válvula 2” y Unión universal 2”) encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer  
uso 
 Rearmar el filtro de anillas y conectar con tuberías y accesorios nuevos. 
 Drenar todos los líquidos remanentes y dejar secar. 
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El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización y 
mantenimiento preventivo del filtro de anillas, monitoreando la preparación de la disolución del detergente “SAPOLIO” M.R, la cual deberá 
ser de 30 gr en 20 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del producto. Así como también la dosis de cloro 
contenido en el producto “Soda Caustica liquida, la cual será establecida con ayuda de la hoja de cálculo y medida en “Jarra dosificadora” 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de “Filtro 
de anillas”, la cual consta de botas, mandil impermeable, cofia, guantes y mascarilla (para prevenir inhalaciones de la soda caustica) 
inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente “SAPOLIO” M.R y/o “Soda Caustica liquida” por parte de los operarios, esta solución será 
desechada a fin de evitar contaminación química DEL filtro de anillas, así como la corrosión del cuerpo volumétrico de anillas 130µm – 120 
mesh debido un exceso de concentración del producto utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones, 




 DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano 
 
 F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Hisopados y control con equipo Luminómetro 
 
8. POES # 06 LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE “TANQUE SEDIMENTADOR y 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO” 
 
A.-OBJETIVO: 
Sanitizar por completo (exterior e interior) las superficies del equipo de planta: Tanque sedimentador y tanque de almacenamiento, así como 
también las válvulas, tuberías y conexiones que este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo que se le realizara a dicho 
equipo y las medidas correctivas que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Equipo Tanque sedimentador y tanque de almacenamiento de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola 
Cerro Prieto S.A.C 
Material: polietileno de alta densidad 
Capacidad: 1000 L 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS:. 
 
DOCUMENTO Código: D-SIG.007 
Versión: 01 
Fecha: 05/05/2019 
MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) – 
PLANTA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
Este documento es propiedad intelectual de Agrícola Cerro Prieto S.A. Cualquier copia impresa es no controlada, salvo que este 
sea distribuido por el responsable de área. Consulte la versión electrónica en el SGD. 
                      Página 15 de 160 
 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE LIQUIDO “NOVAGRASS-SP” M.R 
 Hipoclorito de Calcio 
 Jarra dosificadora 
 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones (Válvula 2” y Unión universal 2”) 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “TANQUE SEDIMENTADOR y TANQUE DE ALMACENAMIENTO” 
 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
 Realizar un pre-enjuague con agua limpia. 
 Desarmar las conexiones de entrada y salida del tanque sedimentador, válvulas y tuberías. 
 Aplicar el detergente liquido “NOVAGRASS – SP” disuelto en agua fría (750 ml por cada 10 L de solución desinfectante 
preparada). Por paredes, pisos y techos del tanque sedimentador. 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Desinfectar con una solución de hipoclorito de calcio 100 ppm. (Preparar solución con ayuda de la Hoja de Cálculo)  
 Cambiar tuberías 2 pulg. y conexiones (Válvula 2” y Unión universal 2”) encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer 
uso. 
 Drenar todos los líquidos remanentes y dejar secar. 
 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara cada 03 meses de uso continuo de la planta potabilizadora. 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización de los equipos 
“Tanque sedimentador y Tanque de almacenamiento” de la planta potabilizadora, monitoreando la preparación de la disolución del detergente 
“NOVAGRASS-SP” M.R, la cual deberá ser de 750 ml en 10 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del 
producto. Así como también la dosis de cloro contenido en el producto “Hipoclorito de calcio solido 70%” M.R, la cual será establecida con 
ayuda de la hoja de cálculo  y medida en “Jarra dosificadora” 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de 
“tanque sedimentador y tanque de almacenamiento”, la cual consta de botas, mandil impermeable y cofia, inmediatamente se le enviara a 
vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente “NOVAGRASS-SP” M.R y/o “Hipoclorito de calcio solido 70%” por parte de los operarios, 
esta solución será desechada a fin de evitar contaminación química tanque sedimentador debido un exceso de concentración del producto 
utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones y 
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DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano 
 
F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Certificado de Análisis Microbiológico y físico químicos de las aguas 
 




Sanitizar por completo (exterior e interior) las superficies del equipo de planta: filtro de cartón plisado, así como también las válvulas, tuberías 
y conexiones que este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo que se le realizara a dicho equipo y las medidas correctivas 
que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Equipo Filtro de cartón plisado de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R  
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE “NOVAGRASS – SP” M.R   
 Jarra dosificadora 
 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones 2 Unión universal 2” 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “FILTRO DE ANILLAS” 
 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
 Desarmar filtro de cartón plisado, retirando accesorios, válvulas y tuberías. 
 Retirar cartucho 4.5” x 20” - 50 -  5 µm de retención 
 Realizar un pre-enjuague con agua limpia a presión a las paredes externas e internas del filtro de cartón plisado, así como también 
al cartucho. 
 Aplicar el detergente industrial “SAPOLIO” M.R disuelto en agua fría (30 gr  por cada 20 L de solución desinfectante preparada). 
Por paredes internas y externas del filtro de anillas. 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Aplicar el detergente industrial “NOVAGRASS-SP” M.R disuelto en agua fría (750 ml  por cada 10 L de solución desinfectante 
preparada) y aplicar a toda la superficie del cartucho de cartón plisado. 
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 Enjuagar con agua a presión. 
 Cambiar tuberías 2 pulg. y conexiones (Unión universal 2”) encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer uso 
 Rearmar el filtro de cartón plisado y conectar con tuberías y accesorios nuevos. 
 Drenar todos los líquidos remanentes y dejar secar. 
 
 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara cada 01 meses de uso continuo de la planta potabilizadora. 
Para cambio de Cartucho: El cartucho de cartón plisado se debe cambiar por uno nuevo con una frecuencia de 03 meses. 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización y 
mantenimiento preventivo del filtro de cartón plisado, monitoreando la preparación de la disolución del detergente “SAPOLIO” M.R, la cual 
deberá ser de 30 gr en 20 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del producto. Así como también la dosis de 
cloro contenido en el producto “NOVAGRASS-SP” M.R, la cual deberá ser de 750 ml en 10 Litros de solución desinfectante según 
recomendaciones de ficha técnica del producto. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de “Filtro 
de cartón plisado”, la cual consta de botas, mandil impermeable, cofia, guantes, inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda 
hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
En caso de aplicación excesiva del detergente “SAPOLIO” M.R y/o “NOVAGRASS-SP” por parte de los operarios, esta solución será 
desechada a fin de evitar contaminación química del filtro de cartón plisado, así como el deterioro del cuerpo poroso del cartucho de cartón 
plisado debido un exceso de concentración del producto utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones, 
cartucho de cartón plisado y tuberías del filtro de cartón plisado de la planta potabilizadora. 
 
I.- REGISTROS: 
F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal 
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10. POES # 08 LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE “FILTRO MULTICAPA (ARENA 
Y CUARZO) y FILTRO DE CARBON ACTIVADO” 
 
A.-OBJETIVO: 
Sanitizar por completo (exterior), las superficies del equipo de planta: filtro multicapa, así como también las válvulas, tuberías y conexiones 
que este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo el cual consiste en un retro lavado que se realizara a dicho equipo y las 
medidas correctivas que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Equipo Filtro multicapa (arena y cuarzo) de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R 
 Jarra dosificadora 
 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones 2 Unión universal 2, válvula general 2”) 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “FILTRO DE ANILLAS” 
 Enjuagar con agua limpia  y  manguera a presión de los equipos.  
 Aplicar el detergente industrial “SAPOLIO” M.R disuelto en agua fría (30 gr  por cada 20 L de solución desinfectante preparada). 
Por paredes internas y externas del filtro multicapa y filtro de carbón activado. 
 Restregar solución desinfectante con trapo industrial 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Finalmente efectuar retro lavado del equipo de la siguiente manera: 1. Presionar Botón A ubicado en tablero de control del equipo 
durante 10 segundos, pasado los 10 segundos el equipo entrara en una fase de preparación para el retro lavado de 15 minutos, 
pasados los 15 minutos, el operario deberá presionar el botón B ubicado en el tablero de control del equipo durante 10 segundos, 
automáticamente el equipo entrara en la operación de retro lavado de material filtrante en su interior, removiendo partículas sólidas, 
poblaciones bacterianas, etc. de su interior durante 120 minutos. 
 Pasados los 120 minutos del retro lavado el equipo estará listo para operar. 
 
Para mantenimiento preventivo: Cambiar tuberías 2 pulg. Tuberías 2 pulg, 4 Unión universal 4, válvula general 4”) y conexiones 
encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer uso 
. 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara cada 01 meses de uso continuo de la planta potabilizadora. 
Para mantenimiento preventivo: Cambiar tuberías 2 pulg. Tuberías 2 pulg, 4 Unión universal 4, válvula general 4”)  cada 03 meses. 
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Cambio de Relleno y/o vida útil de equipos:  
Filtro de arena y cuarzo: 10 años 
Filtro de carbón activado: 10 años 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización y 
mantenimiento preventivo del filtro multicapa, monitoreando la preparación de la disolución del detergente “SAPOLIO” M.R, la cual deberá 
ser de 30 gr en 20 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del producto.  
El Supervisor de planta será encargado de monitorear el proceso de retro lavado del equipo, desde el inicio al activar controles hasta el término 
del mismo. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de “Filtro 
multicapa” y “Filtro de carbón activado”, la cual consta de botas, mandil impermeable, cofia, guantes, inmediatamente se le enviara a 
vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
Si se observa presencia de material filtrante en el fluido de drenaje durante la limpieza, se activara el botón de apagado de emergencia del 
equipo a fin de perjudicar el buen funcionamiento y la calidad de filtrado del mismo. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones y 




DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
 
11. POES # 09 LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE”ABLANDADOR” 
 
A.-OBJETIVO: 
Sanitizar por completo (exterior), las superficies del equipo de planta: Ablandador, así como también las válvulas, tuberías y conexiones que 
este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo el cual consiste en un retro lavado y regeneración de la resina de intercambio 
iónico  que se realizara a dicho equipo y las medidas correctivas que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Equipo Filtro multicapa (arena y cuarzo) de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
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 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE INDUSTRIAL “SAPOLIO” M.R 
 Jarra dosificadora 
 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones 2 Unión universal 2, válvula general 2”) 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “ABLANDADOR” 
 Enjuagar con agua limpia  y  manguera a presión de los equipos.  
 Aplicar el detergente industrial “SAPOLIO” M.R disuelto en agua fría (30 gr  por cada 20 L de solución desinfectante preparada). 
Por paredes internas y externas del filtro multicapa y filtro de carbón activado. 
 Restregar solución desinfectante con trapo industrial 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Retirar Sal gastada del tanque de salmuera 
 Limpiar con agua a presión 
 Sustituir con 15 kg de Sal virgen y 20 L de agua 
 Efectuar retro lavado y regeneración de la resina de intercambio iónico  del equipo de la siguiente manera: 1. Presionar Botón A 
ubicado en tablero de control del equipo durante 10 segundos, pasado los 10 segundos el equipo entrara en una fase de preparación 
para el retro lavado de 15 minutos, pasados los 15 minutos, el operario deberá presionar el botón B ubicado en el tablero de control 
del equipo durante 10 segundos, automáticamente el equipo entrara en la operación de retro lavado de la resina de intercambio 
iónico en su interior sustituyendo los iones capturados de Ca y Mg por Iones de Na, los cuales serán retirados por medio de filtros 
en las etapas posteriores del proceso, esta operación se efectuara durante 120 minutos. 
 Pasados los 120 minutos del retro lavado y regeneración de resina, el equipo estará listo para operar. 
 
Para mantenimiento preventivo: Cambiar tuberías 2 pulg. Tuberías 2 pulg, 4 Unión universal 4, válvula general 4”) y conexiones 
encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer uso 
. 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara cada 01 meses de uso continuo de la planta potabilizadora. 
Para mantenimiento preventivo: Cambiar tuberías 2 pulg. Tuberías 2 pulg, 4 Unión universal 4, válvula general 4”)  cada 03 meses. 
 
Cambio de Relleno y/o vida útil de equipos:  
Resina de Intercambio Iónico: 5 años 
Solución de Salmuera: 01 meses 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización y 
mantenimiento preventivo del filtro multicapa, monitoreando la preparación de la disolución del detergente “SAPOLIO” M.R, la cual deberá 
ser de 30 gr en 20 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del producto.  
El Supervisor de planta será encargado de monitorear el proceso de retro lavado y regeneración de la resina de intercambio iónico del equipo, 
desde el inicio al activar controles hasta el término del mismo. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
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Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de “Filtro 
multicapa” y “Filtro de carbón activado”, la cual consta de botas, mandil impermeable, cofia, guantes, inmediatamente se le enviara a 
vestuarios para que pueda hacerse efectivo la implementación de la misma. 
 
Si se observa presencia de material de intercambio (Resina) en el fluido de drenaje durante la limpieza, se activara el botón de apagado de 
emergencia del equipo a fin de perjudicar el buen funcionamiento y la calidad de ablandamiento del mismo. 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones y 




DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
 F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Certificado de Análisis Microbiológico y físico químicos de las aguas 
12. POES # 10 LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE “TANQUE DOSIFICADOR DE 
CLORO” y CLORACION DEL AGUA  
 
A.-OBJETIVO: 
Sanitizar por completo (exterior e interior) las superficies del equipo de planta: Tanque dosificador de cloro, así como también las válvulas, 
tuberías y conexiones que este presenta. Así mismo describir el mantenimiento preventivo que se le realizara a dicho equipo y las medidas 
correctivas que serán adoptadas en caso sea necesario. 
Dar a conocer los procedimientos establecidos para correcta dosificación de hipoclorito de sodio en el tanque dosificador de cloro para así 




Bomba dosificadora de Cloro 
Tanque dosificador de cloro de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
Material: polietileno de alta densidad 
Capacidad: 200 L 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Manguera 
 Trapos industriales 
 Baldes 
 Detergentes y desinfectantes DETERGENTE LIQUIDO “NOVAGRASS-SP” M.R 
 Hipoclorito de Calcio 
 Jarra dosificadora 
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 Para mantenimiento preventivo: tuberías 2 pulg. y conexiones (Válvula 2” y Unión universal 2”) 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
E.1. PROCEDIMIENTO DE SANITIZACION DE “TANQUE DOSIFICADOR DE CLORO” 
 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
 Realizar un pre-enjuague con agua limpia. 
 Desarmar las conexiones de entrada y salida del tanque dosificador de cloro, válvulas y tuberías. 
 Reemplazar manguera transparente dosificadora de solución clorada 
 Aplicar el detergente liquido “NOVAGRASS – SP” disuelto en agua fría (750 ml por cada 10 L de solución desinfectante 
preparada). Por paredes, pisos y techos del tanque sedimentador. 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Desinfectar con una solución de hipoclorito de calcio 100 ppm. (Preparar solución con ayuda de la Hoja de Cálculo)  
 Cambiar tuberías 2 pulg. y conexiones (Válvula 2” y Unión universal 2”) encalichadas por unas tuberías y conexiones de primer  
uso. 
 Drenar todos los líquidos remanentes y dejar secar. 
 
F.-FRECUENCIA: El procedimiento se realizara cada 03 meses de uso continuo de la planta potabilizadora. 
E.2. PROCEDIMIENTO DE CLORACION DEL AGUA 
 Tener limpio y desinfectado el tanque dosificador de cloro 
 Llenar con un balde de medida, 40 litros de agua potable producto (agua limpia) en el tanque dosificador de cloro  para evitar así 
contaminación. 
 Cloración 1: Medir en una jarra dosificadora: 2250 ml de hipoclorito de sodio al 7% p/p al envasar para cumplir así la dilución 
necesaria. (3 ppm) 
 Cloración 2: Medir en una jarra dosificadora: 750 ml de hipoclorito de sodio al 7% p/p al envasar para cumplir así la dilución 
necesaria. (1 ppm) 
 Uniformizar la solución con ayuda de una vara de plástico 
 Prender la bomba dosificadora y accionar la purga de aire de ser necesario. 
 Verificar la intensidad de los STROCKS del movimiento de la bomba : 80 STROCKS/MIN (según la programación) 
 
F.-FRECUENCIA: Cada vez que se termine la solución madre (hipoclorito de sodio y agua) 
 
G.- MONITOREO: 
El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que todo el personal operario sea participe de la sanitización de los equipos 
“Tanque dosificador de cloro” de la planta potabilizadora, monitoreando la preparación de la disolución del detergente  “NOVAGRASS-SP” 
M.R, la cual deberá ser de 750 ml en 10 Litros de solución desinfectante según recomendaciones de ficha técnica del producto. Así como 
también la dosis de cloro contenido en el producto “Hipoclorito de sodio al 7% p/p al envasar M.R, la cual será establecida con ayuda de la 
hoja de cálculo y medida en “Jarra dosificadora” 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
Si se observa que el personal no se cuenta con la indumentaria correcta para la limpieza, desinfección y mantenimiento preventivo de 
“tanque dosificador de cloro”, la cual consta de botas, mandil impermeable y cofia, inmediatamente se le enviara a vestuarios para que pueda 
hacerse efectivo la implementación de la misma. 
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En caso de aplicación excesiva del detergente “NOVAGRASS-SP” M.R y/o “Hipoclorito de calcio solido 70%” por parte de los operarios, 
esta solución será desechada a fin de evitar contaminación química tanque dosificador de cloro debido un exceso de concentración del producto 
utilizado. 
 
Se debe capacitar al personal si se encuentran fallas durante el procedimiento de sanitización y mantenimiento de superficies, conexiones y 




DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Hisopados y control con equipo Luminómetro 
Certificado de Análisis Microbiológico y físico químicos de las aguas 
 




Sanitizar por completo (exterior e interior) las superficies del equipo de planta: Bombas, Así mismo describir el mantenimiento preventivo que 
se le realizara a dicho equipo y las medidas correctivas que serán adoptadas en caso sea necesario. 
 
B.- ALCANCE: 
Bombas de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A.C 
Material: Hierro 
Potencia: 1 Hp 
 
C.- RESPONSABILIDADES 
La ejecución del POES es de todo el personal. 
El monitoreo: Supervisor de Planta potabilizadora 
Verificación: Supervisor de Planta potabilizadora. 
Las acciones correctivas: operarios y técnico de equipos. 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 Equipos de Mantenimiento 
 Desarmadores 
 Soda Caustica 
 Trapos industriales 
 Cepillos 
 
E.- PROCEDIMIENTOS:  
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE”BOMBAS” 
 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
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 Desarmar parte del eje y rodante de la bomba 
 Drenar con Solución de Soda Caustica al 5%. durante 20 minutos 
 Enjuagar con abundante agua durante 1 día 
 Drenar todos los líquidos remanentes y dejar secar. 
 Armar parte rodante de bomba. 
 




El Supervisor de Planta potabilizadora es el responsable de verificar que el personal de mantenimiento de equipos eléctricos y servicios 
generales realicen el mantenimiento preventivo de las bombas centrifugas ubicadas en la planta. 
Se monitoreara la concentración de “Soda Caustica”, a cual será establecida con ayuda de la hoja de cálculo  y medida en “Jarra 
dosificadora”  
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
En caso de aplicación excesiva de “Soda caustica” por parte de los operarios, esta solución será desechada a fin de evitar contaminación 





DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
F-CC.002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Certificado de Análisis Microbiológico y físico químicos de las aguas 
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 Primero se drena toda el agua y luego se retira los residuos sólidos, lodos y líquidos 
 Realizar un pre-enjuague con agua limpia. 
 Aplicar el detergente industrial disuelto en agua fría. Por paredes , pisos y techos de la  
 cisterna. 
 Enjuague final con agua limpia. 
 Desinfectar con una solución de hipoclorito de calcio 100 PPM. 




Dependiendo del problema que se presente este puede ser de 02 meses para análisis microbiológico del agua, la evaluación de impurezas se 
hará diariamente. Mantenimiento evaluara mensualmente la presencia de averías o fugas de agua. Diariamente se observara si existen aguas 
residuales. 
 






El Supervisor de Planta realizará el monitoreo de agua en cisternas, tuberías y grifos para determinar la presencia de gérmenes patógenos (cada 
03 meses) mediante análisis microbiológico; también evaluara las impureza en el agua (diariamente) mediante análisis de laboratorio. 
El personal de Mantenimiento, observara la presencia de averías, fugas en la red de distribución de agua, baños comedores, evaluando 
mensualmente; así mismo evaluara la existencia diariamente si hay presencia de aguas residuales que puedan están contaminando el medio 
ambiente, estas se someterán a pruebas de laboratorio.  
Semanalmente el personal de mantenimiento verificara que los filtros de las tuberías no cuenten con impurezas, haciendo una limpieza 
semanalmente. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
De surgir algún desperfecto en el sistema de suministro y reparto de agua potable, presencia de gérmenes patógenos, fugas excesivas, debe 
detenerse la producción hasta que esta se restablezca en estos casos se analizará la presencia de patógenos. 
En el caso de presencia de impurezas en el agua se aplicaran filtros adecuados para la retención de las mismas y se detendrá el proceso hasta 
el arreglo o cambio de los filtros. 
 
En el caso de fugas pequeñas se realizara la corrección de la fuga en el mismo día parando por un momento el proceso al cual corresponda la 




DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
Certificado de control microbiológico de aguas. 
 
Hisopados y control con equipo Luminómetro 
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Asegurarse que el agua potabilizada, materiales, y superficies en contacto directo con la materia prima y el producto final se encuentren 
protegidos contra contaminante causada por lubricantes, pesticidas, combustibles, condensados, salpicaduras y agentes de limpieza y 
desinfección, y otros agentes contaminantes del tipo químico, físico, biológico y otros materiales y objetos en malas condiciones de 




Los posibles contaminantes presentes en el agua potabilizada se evitan mediante medidas de control, vigilancia, y monitoreo, reduciendo así 
la contaminación y asegurando un producto inocuo en cada una de las etapas del proceso y durante todo momento. 
 
C.- RESPONSABILIDADES  
 




 Antes de construir una planta se debe tomar en cuenta la ubicación y el historial del terreno.  
 Realizar análisis de la calidad de agua (microbiológicos y de caracterización) 
 El personal debe estar capacitado para una buena aplicación de las BPM. Usando guantes, cofia, mascarilla, botas, mandil, no usar 
relojes, anillos, maquillaje, pulseras etc. (buena higiene de los empleados) y deben estar en correcta salud. 
 La recepción de materia prima (Agua de canal PYMA) no debe cruzarse con el producto terminado (Agua potabilizada). 
 Los agentes químicos, desinfectantes, lubricantes, deberán ser almacenados fuera de las áreas de proceso y separados de los 
materiales e insumos que son para para el proceso de alimentos. 
 Solo los productos sanos y seguros sin contaminación con agentes bilógicos, químicos, y físicos, serán despachados al mercado. 
 Al momento de realizar la limpieza o arreglo de alguna avería en las maquinas o usar una sustancia considerada como contaminante, 
se debe para la producción hasta que el área o zona este limpia y desinfectada para reiniciar el proceso. 








El Supervisor de planta monitorea diariamente el uso de agentes químicos, desinfectantes y lubricantes, por toda la planta 
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H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 Si se observa que se la materia prima o el producto en proceso tiene contacto con productos contaminantes (detergentes, lubricantes, 
grasas, etc.) el producto contaminado se deberá separar inmediatamente del lugar de procesos y se someterá o observación para  
decidir su destino final. 
 Al empleado que utilice sustancias que no tienen relación en su área de trabajo se deberá sancionar inmediatamente y pedirle que 
se retire de su área de trabajo hasta nuevo aviso. 
 Las áreas de almacenamiento de insumos contaminantes (Aceites, Lubricantes, detergentes, desinfectantes, etc.) deben ubicarse en 




        DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
 Documentos que avalen la compra de insumos químicos. 
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 Prevenir la contaminación del agua potabilizada de efectos por uso de sustancias toxicas. Que el producto final no posea la presencia 




 Eliminar cualquier presencia de agentes tóxicos en la recepción de materia prima; la contaminación cruzada en el proceso o al final 
del mismo. 




 Supervisor de Planta 
 
D.- EQUIPOS E INSUMOS. 
 




 Se debe utilizar químicos diseñados para ser utilizados en la industria alimentaria. 
 Para elegir los detergentes y sanitizantes adecuados se debe: Identificar el nombre del sanitizante y el fabricante, Número de registro. 
 Listado de máquinas, equipos, implementos e instalaciones en los cuales se aplicará el sanitizante. 
 Estudiar la ficha técnica del producto que aplique y la hoja de dato de seguridad, con el fin de: 
 Utilizar los productos químicos siguiendo las instrucciones del fabricante o de las etiquetas de acuerdo con las limitaciones y 
concentraciones indicadas en las mismas. 
 Almacenamiento separado del área de proceso, productos y rotulados adecuadamente y bajo llave. 
 La persona del almacén debe registrar y saber su uso y manejo. 









 El Supervisor de planta solicitará las fichas técnicas, hojas de seguridad y certificado de calidad de los productos que se adquieran. 
 Controlará el buen manejo y uso de estos productos verificando la dosis aplicada. 
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H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 Si no se dispone de buena información que permita identificar la naturaleza de los productos químicos a utilizar, estos no se usarán 
a fin de evitar cualquier contaminación de los productos  a procesar. 
 Realizar capacitaciones sobre el buen uso y manejo de productos tóxicos, con la finalidad de contribuir a la vigilancia y notificación 




 Documentos que avalen la compra de insumos químicos. 
 Certificado de grado alimenticio. 
 Lista de insumos químicos y materiales. 
 
 




Mantener el cuidado de la salud de los trabajadores para evitar la contaminación del agua potabilizada y pérdidas ya sea humano o económico. 




Los trabajadores son la fuente fundamental de producción en la planta potabilizadora, por ello se mantiene en buen estado y en revisión 
frecuente la salud de cada uno de ellos durante su presencia en el trabajo. Todo operario que presente un síntoma lo reportara para ser tratado 




 Todo el personal de la planta. 
 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
 






 Definir políticas sobre salud e higiene del personal y visitantes. 
 El personal que ingresa a trabajar y que trabaja en la planta como manipulador de alimentos debe contar con el correspondiente 
carnet de salud como Manipulador de Alimentos. El carnet se conserva en el establecimiento para su exhibición a las autoridades 
sanitarias, cuando éstas así lo soliciten. 
 Los empleados serán instruidos de reportar cualesquier condición de su salud que pueda influir en la contaminación del producto 
procesados. 
 No se permite el ingreso de personal a la Planta en estado de ebriedad o en cualquier estado que obstaculice su normal desempeño. 
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 Toda persona que por observación, examen médico muestre tener una enfermedad, herida abierta, incluso forúnculos, llagas o 
heridas infectadas, o cualquier indicio de contaminación bacteriana (tos, diarrea) a través del cual exista la posibilidad de que se 
contaminen el agua potabilizada, deberán ser excluida de cualquier proceso en la planta. 
 Es necesario que la planta cumpla con los requisitos del Ministerio de Salud y por otra parte ser muy severo en el control de 
enfermedades del personal fijo y con mayores precauciones en el eventual. 
 El Supervisor de planta en coordinación con el médico de la empresa deben realizar periódicamente una evaluación al personal de 








El Supervisor de planta, diariamente observará que el personal de toda la planta se encuentre bien de salud y que no haya personal enfermo 
trabajando en la producción. 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 Si se presenta alguna enfermedad en uno de los trabajadores se debe pedir que se retire inmediatamente de la planta de procesos 
hasta que se recupere de su enfermedad. 




Registro de Exámenes médicos realizados por la empresa. 
Carnet de Sanidad del personal de Planta 
 




Mantener a la planta libre de plagas y vectores que puedan contaminar el agua potable y causar enfermedades ya que son vectores potenciales 




Eliminar cualquier presencia de animales, plagas o vectores infecciosos en la parte interna y alrededores de la planta mediante la aplicación de 




 Personal operario, Supervisor de Planta 
 Compañía que presta servicios de control de plagas. 
 
D.- EQUIPOS E INSUMOS: 
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 Mascarillas cara completa 
 Guantes 
 Cascos de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Fumigadoras manual 
 Cajas comederos plásticas 




 La empresa contratará una compañía que posea licencia y tenga experiencia en la aplicación de productos químicos para el control 
de insectos, roedores y otros vectores. 
 La empresa debe contar con un supervisor de saneamiento capacitado que sea responsable de inspeccionar las áreas que sean más 
susceptibles de crear nichos para las plagas y sabandijas. 
 Una vez conocido el tipo de plagas a controlar se debe proceder a la aplicación de productos químicos. 
 Antes de proceder a fumigar las instalaciones con plaguicidas, se debe dejar de procesar y poner en buen resguardo a las materias 
primas y agua potabilizada, se debe proteger de la contaminación a todos los equipos, utensilios y contenedores que puedan entrar 
en contacto directo con el pesticida. 
 El responsable de la aplicación del plaguicida, debe estar provisto de ropa y equipo de seguridad para evitar contacto con la piel y 
debe utilizar ropa de uso exclusivo para esta tarea.  
 Después de aplicar los plaguicidas autorizados, esperar aproximadamente 24 horas antes de volver a ingresar al área tratada y luego 
lavar minuciosamente los equipos de proceso y los utensilios antes de volverlos a usar, con la finalidad de asegurarnos de que han 
sido eliminados todos los residuos de plaguicidas. 
 Para el control de roedores las trampas externas de control deberán estar fijas al piso y con candados para evitar el uso inadecuado 
de los productos químicos, para control interno, deberán ser del tipo físico (mecánico, pegamento, gatillo), como uso preventivo. 
 Como medida preventiva para minimizar la presencia de plagas se debe retirar o eliminar todos los restos de los productos que 
quedan después del proceso de potabilización de agua  en los pisos, equipamiento, paredes, utensilios, etc. Otro control es el 








Revisar visualmente presencia de insectos y roedores en la parte interna y externa de las instalaciones de Planta en forma diaria 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 En el caso de que se observe evidencia de plagas en las instalaciones se tomaran las siguientes medidas inmediatas: 
 
1. Informar al Supervisor de planta 
2. Contactar al Proveedor de Control de Plagas 
 
 
DOCUMENTO Código: D-SIG.007 
Versión: 01 
Fecha: 05/05/2019 
MANUAL  DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO (POES) – 
PLANTA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
Este documento es propiedad intelectual de Agrícola Cerro Prieto S.A. Cualquier copia impresa es no controlada, salvo que este 
sea distribuido por el responsable de área. Consulte la versión electrónica en el SGD. 
                      Página 32 de 160 
 Si se observa evidencia de ratas en los almacenes; planta, que haya afectado directamente algún equipo de almacenamiento y/o 
materia prima, descartar el producto afectado. 
 Si se observa presencia de plagas o roedores a los alrededores de la planta a pesar de no observarse dentro de la misma se deberá 
realizar el control respectivo y verificar la fuente de estas para eliminarlas. 
 
I.- REGISTROS: 
DCC-002 Evaluación de riesgos del proceso de potabilización de agua para consumo humano   
 
F-CC.007 Cartilla de Evaluación de Roedores. 
 
Informe de fumigación 
 




Conseguir que todo el personal de planta de procesamiento de agua potable para consumo humano tome consciencia sobre el manejo de Buenas  








 Personal operario 
 Supervisor de Planta 
 
D.- INSTALACIONES Y MATERIALES: 
 
 Sala de Reuniones 
 Sillas   y  bancas 
 Mesas soportes. 
 Retroproyector 
 Computador 
 Pizarras  y  Plumones acrílicos 




 Las charlas, tendrán una duración de 1 hora  
 Aplicación del Programa de Higiene y Saneamiento POES.  
 Epidemiologia de las enfermedades transmitidas por alimentos ETA.  
 Conocimiento y aplicación de las buenas prácticas de manufactura en la cadena alimentaria (BPM)  
 Conocimiento y aplicación de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA) 
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 Calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y peligros de contaminación asociados.  
 Uso y mantenimiento de instrumentos de medición y equipos complementarios 
 Control de plagas. 
 Manejo de productos químicos y preparación de soluciones químicas para limpieza y desinfección. 
 Hábitos de higiene y presentación del personal   
 Principios y pasos para la aplicación del sistema POES 
 Aspectos tecnológicos de las operaciones y procesos, y riesgos asociados. 








El Supervisor de Planta será encargado de dictar las charlas y aplicar el examen correspondiente 
 
H.- ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
 En el caso de un mal desempeño por parte de los operarios al rendir el examen, se hará una retroalimentación de los temas explicados 





F-CC.005 Control de asistencia a Capacitación 
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20. Firmas de Aprobación: 
 
 
______________________                              ________________ 
Carlos Cabrera Pérez 





______________________                              ________________ 
Betty Isla Castro 




______________________                              ________________ 
Hugo Guzmán Tello 
Auxiliar de SIG 




______________________                              ________________ 
Jorge Luis Chávez Portocarrero 
Colaborador externo                                                      Fecha 
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Glosario de términos:  
 
o Acción Correctiva: Los procedimientos que se deben llevar a cabo cuando se determina que la implementación o el 
mantenimiento de los SSOP han fallado, estos son:  
 
 Realizar procedimientos que aseguren el retiro apropiado de productos que pueden estar contaminados.  
 Restablecer las condiciones sanitarias.  
 Prevenir que vuelva a ocurrir la contaminación o adulteración directa de los productos.  
 
o Acción Preventiva: Es una herramienta que puede ser usada para controlar un peligro identificado, las medidas preventivas 
eliminan o reducen el peligro hasta un nivel aceptable.  
 
o Aseguramiento de Calidad: Todas aquellas acciones planificadas y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza 
adecuada de que un producto o servicio satisfacer los requisitos de calidad establecidos.  
 
o Calidad: La resultante total de las características del producto y servicio en cuanto a mercadotecnia, ingeniería, fabricación y 
mantenimiento por medio de las cuales el producto o servicio en uso satisfará las expectativas del cliente.  
 
o Contaminar: Alterar nocivamente las condiciones normales de la superficie donde se procesa un alimento, con agentes químicos, 
físicos o biológicos.  
 
o Control: Manejo de las condiciones de un proceso para complementar los criterios establecidos. El estado en que se realizan los 
procedimientos establecidos y se cumplen los criterios fijados.  
 
o Control de Calidad: Es el mantenimiento de las características específicas del producto acabado cada vez que éste se fabrica. 
 
o Desinfección: Se define como, aplicación de agentes químicos con la intención de eliminar microorganismos. Esta desinfección 
se refiere a la suciedad invisible, constituida básicamente por microorganismos.  
 
o Desinfectantes: Son sustancias capaces de eliminar la infección de una superficie. Su objetivo es reducir la contaminación 
microbiana, evitar su desarrollo y destruir la mayor cantidad de agentes microbianos contaminantes. Su acción no alcanza a 
eliminar las esporas bacterianas ni necesariamente a todos los microorganismos. Estos desinfectantes se seleccionan bajo 
criterio de que tipo de microorganismo ha de eliminarse, tipo de alimento que se elabora y el material de las superficies que 
entran en contacto con el alimento. Entre los factores que pueden inhibir el efecto de los desinfectantes están: La suciedad o la 
presencia de materia orgánica, la temperatura a la que aplica, el tiempo de exposición del agente a la superficie, la concentración 
y su estabilidad como agente químico.  
 
o Desviación: No cumplimiento de un estándar, punto de control, PCC, límite crítico o normas de referencia.  
 
o Detergentes: son todas aquellas sustancias que limpian, separando la materia adherida a la superficie mediante la disolución o 
emulsión o simple dispersión con agua. Estos deben ser capaces de mantener los residuos en suspensión, tener una buena 
propiedad de enjuague, capacidad de humectar y poder eliminar la suciedad de las superficies.  
 
o Enfermedad contagiosa: Es cualquier enfermedad que pueda ser transmitida a terceros.  
 
o Equipo: Conjunto de ropas, utensilios e instrumentos de uso particular de una persona en el proceso operativo.  
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o Higiene de los alimentos: Todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la inocuidad y la aptitud de los alimentos 
en todas las fases de la cadena alimentaria.  
 
o Inocuidad de los Alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman 
de acuerdo con el uso a que se destinen.  
 
o Impureza: Cualquier sustancia extraña en el agua 
 
o Limpieza: Es la eliminación de materias y sustancias químicas mediante el lavado de las superficies con un detergente. En las 
cuales la bacteria y los hongos pueden encontrar condiciones favorables para el crecimiento. Esta limpieza se refiere a la 
suciedad visible y a los residuos de los productos procesados.  
 
o Microorganismos: se definen como tales los hongos, levaduras, bacteria y virus, incluyendo especies que tienen incidencia en la 
salud pública de la población, o bien aquellos que pueden cambiar el ambiente y descomponer el producto. 
 
o Monitoreo: Una secuencia planificada de observaciones o mediciones para determinar si un PCC está bajo control y prepara 
registros detallados que posteriormente se utilizarán para la verificación.  
 
o Peligro: Un agente biológico, químico o físico que sería razonable pensar que podría causar una enfermedad o daños si no se 
controla.  
 
o Plagas: Se refiere a cualquier animal o insecto, incluyendo pájaros, roedores, moscas y larvas.  
 
o Planta: Es el edificio, las instalaciones o áreas utilizadas para la fabricación, potabilización de agua, etiquetado o comercio de 
alimento para el consumo humano. 
 
o Proceso Operacional: Son los pasos y operaciones propias que se realizan en el proceso de producción.  
 
o Registro: documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas 
 
o Riesgo: Es la probabilidad de que ocurra un peligro. Podrá ser de diversa índole, biológico, químico o físico.  
 
o Saneamientos: Es el tratamiento adecuado y suficiente de las superficies de contacto con los alimentos mediante un proceso 
efectivo para destruir las células vegetativas de los microorganismos que causan enfermedad y para reducir sustancialmente 
otros microorganismos indeseables. Este tratamiento no debe afectar negativamente al producto y a la seguridad del consumidor.  
 
o Sanitizar: Aplicación de métodos físicos y químicos destinados a reducir la contaminación a niveles aceptables.  
 
o SSOP: Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización.  
 
o Superficies en contacto directo con los alimentos (Clasificación tipo I): Corresponde al contacto inmediato que existe entre el 
lugar donde se realiza el proceso de limpieza y sanitización, con el producto   
 
o Superficies sin contacto con los alimentos (Clasificación tipo III): Se incluyen superficies y estructuras internas de la planta, 
anexas de aquellas instalaciones en donde se procesan las carnes.  
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o Utensilio: Cualquier instrumento, mueble, etc., que sirve para el uso manual frecuente.  
 
o Verificación: Actividades que no son de monitoreo, pero que determinan la validez del plan HACCP y si el sistema se está 
implementando de acuerdo a lo establecido en el plan.  
 
o Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los parámetros de control para evaluar si 
los SSOP están funcionando correctamente. 
 
o FCC-XXX: Formato de Control de Calidad 
 






Documentos Utilizados en la implementación del Programa POES de la planta potabilizadora de agua para consumo humano de la empresa Agrícola Cerro Prieto S.A 
DCC-001  Cuadro general de frecuencias de ejecución del manual POES de planta potabilizadora. 
 
 
PR DI SE QU ME TR SM AN
HIGIENE DEL PERSONAL
 X
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS 
SUPERFICIES DE PLANTA
 X
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS 
INSTALACIONES DEL ALMACEN GENERAL 
DE INSUMOS Y MATERIALES
 X
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SERVICIOS 
HIGIENICOS, VESTUARIOS, DUCHAS, 
LOCKERS Y LAVADOR DE MANOS
X
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “FILTRO DE ANILLAS”
X
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “TANQUE SEDIMENTADOR y 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
X
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 





LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “FILTRO MULTICAPA 
(ARENA Y CUARZO) y FILTRO DE CARBON 
mantenimiento preventivo
X
VIDA UTIL Filtro de arena y cuarzo
1O AÑOS
VIDA UTIL CARBON ACTIVADO
10 AÑOS





Cambio Resina de Intercambio Iónico
5 AÑOS
Solución de Salmuera X
DOCUMENTO
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LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “TANQUE DOSIFICADOR DE 
CLORO
X
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “BOMBAS 
X





MANEJO DE AGENTES TOXICOS
FINALIZAR LOTE
 SALUD DE LOS EMPLEADOS Y VISITANTES X
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FCC-002  Control  de la sanitización general de planta, instalaciones y control de personal. 
Responsable Fecha Hora Firma
Cofia Tapaboca Botas Uñas cortas Cabello Corto Barba  Sobriedad
Heridas Síntomas de Fracturas Intoxicación
Productos  
Uti l i zados
Filtro de anillas





CONTROL DE HIGIENE Y SANITIZACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE (CISTERNA)





Carnet de Sanidad Otros
Vladimir Molina Hernandez
CONTROL DE SANITARIO E HIGIENICO DEL PERSONAL
Nombre del Personal Indumentaria Limpia
Vladimir Molina Hernandez
Hamilton Ortiz Cubas
Limpieza y desinfeccion de lockers
Paredes, Pisos y techos de SS.HH
Lavadores, Inodoros y Duchas)P re es , pisos y techos de 
Vestuarios
Tanque de cloracion
Pediluvios (1,2 y 3)
Superficies de Planta 
Tanques de almacenamiento




Reposición  correcta 
utilizacion de solución 
clorada y/o 
REGENERACION





CONTROL DE LA SANITIZACION GENERAL DE PLANTA, INSTALACIONES 
Y CONTROL DE PERSONAL
Fecha: 05/05/2019
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FCC-003 Control de la Sanitización y Mantenimientos preventivos General de equipos presentes en Planta 
FECHA EFECTUADO POR ESTADO DE EQUIPO FRECUENCIA
HIGIENE DEL PERSONAL
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS 
SUPERFICIES DE PLANTA
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS 
INSTALACIONES DEL ALMACEN GENERAL 
DE INSUMOS Y MATERIALES
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE SERVICIOS 
HIGIENICOS, VESTUARIOS, DUCHAS, 
LOCKERS Y LAVADOR DE MANOS
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “FILTRO DE ANILLAS”
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “TANQUE SEDIMENTADOR y 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “FILTROS DE CARTON 
PLISADO”
cambio de Cartucho
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “FILTRO MULTICAPA 
(ARENA Y CUARZO) y FILTRO DE CARBON 
ACTIVADO”
mantenimiento preventivo
VIDA UTIL Filtro de arena y cuarzo
VIDA UTIL CARBON ACTIVADO
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE”ABLANDADOR”
mantenimiento preventivo
Cambio Resina de Intercambio Iónico
Solución de Salmuera
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “TANQUE DOSIFICADOR DE 
CLORO
LIMPIEZA, DESINFECCION Y MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE “BOMBAS 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL TANQUE 
CISTERNA
FORMATO






EQUIPOS Y MATERIALES OBSERVACIONES







































Control de asistencia a Capacitación Fecha: 05/05/2019





V°B° de Responsables: V°B° del Expositor:




















KARDEX DE INSUMOS QUIMICOS Y MATERIALES UTILIZADOS Fecha: 05/05/2019
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HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) DE LOS INSUMOS UTILIZADOS  
Detergentes 
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